
MESTO NOVÁ BAŇA
ul. Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa

Prot. č.: VŽPSM/2022/00731/05640/2023 ÚR- 5/2023
Vybavuje: Vozárová

V Novej Bani, dňa: 04.05.2023

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
(Verejná vyhláška)

Mesto Nová Baňa ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) prerokoval návrh 
v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 36 stavebného zákona, posúdil návrh 
podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky 
a pripomienky účastníkov konania a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a 
v súlade s § 4 vyhl. MZP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

„13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“
v rozsahu stavebných objektov:
SO 11 - Nové 2 x 22 kV káblové vedenie č. 1464/1465
SO 10.1 - Nové 2 x 22 k V vzdušné vedenie č. 1464/1465
SO 10.2 - Úprava 22 kV vzdušných vedení (č. 398/413/456/305) a zaústenie do spínacej stanice N. Baňa
SO 26 - Optický zemný kábel do rozvodne Žarnovica
SO 28 - Optický kábel závesný
SO 49 - Demontáž

v katastrálnom území Žarnovica, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Nová Baňa (líniová stavba), v rozsahu 
predloženého situačného návrhu

navrhovateľovi:
Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47Žilina, IČO: 36 442 151

Cieľom navrhovanej verejnoprospešnej stavby: „13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“ je 
rozšírenie a posilnenie distribúcie elektrickej energie v lokalite Nová Baňa - Žarnovica, konkrétne v mestách a obciach 
Žarnovica, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Nová Baňa, Tekovská Breznica, Orovnica, Hronský Beňadik, 
Tekovské Nemce a Psiare. Vybudovaním elektroenergetického zariadenia v rámci verejnoprospešnej stavby: „13523 - 
Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“ sa zvýši kvalita distribúcie elektrickej energie, obmedzia sa výpadky 
distribúcie elektrickej energie a zároveň sa vytvorí priestor pre nové pripojenie obyvateľov, občianskej vybavenosti 
a priemyslu v danej lokalite, t. j. zvýši sa kapacita pre rozvoj obcí a možnosť pripájania nových odberateľov. 
Vybudovanie nového VN aNN elektrického vedenia SSD považuje pre budúci rozvoj tejto lokality za významné, 
zásadné, nevyhnutné a kľúčové. Vybudovaním nového vedenia dôjde k uvoľneniu rozvoja všetkých obcí, ktorých 
katastrálne územia budú výstavbou dotknuté.

Predmetom územného rozhodnutia o umiestnení stavby sú stavebné objekty:
SO 11 - Nové 2 x 22 kV káblové vedenie č. 1464/1465
SO 10.1 - Nové 2 x 22 kV vzdušné vedenie č. 1464/1465
SO 10.2 - Úprava 22 kV vzdušných vedení (č. 398/413/456/305) a zaústenie do spínacej stanice N. Baňa
SO 26 - Optický zemný kábel do rozvodne Žarnovica
SO 28 - Optický kábel závesný
SO 49 - Demontáž

Návrh trasy vedenie:
1/ 2x22kV zemný kábel (č. 1464/č. 1465) + optický zemný kábel - vývod z rozvodne Žarnovica po p.b.č.l. Súbeh s 

existujúcimi 22kV káblami. Dĺžka trasy - 650m.
2/ 2x22kV vzdušné vedenie č. 1464/č. 1465 (p.b.č.l - p.b.č.86). Súbeh cca 12m osovo s existujúcimi 22kV vedeniami.
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Dĺžka trasy - 10 913m. Ukončenie pred novou spínacou stanicou v Novej Bani.
3/ 2x22kV vzdušné vedenie Č.305/Č.305 (p.b.č.l - p.b.č.4).Zaústenie do spínacej stanice v Novej Bani. Dĺžka trasy - 

373m
4/2x22kV vzdušné vedenie Č.398/Č.398 (p.b.č.l01 - p.b.č.l04).Zaústenie do spínacej stanice v Novej Bani. Dĺžka trasy

- 364m
5/ 2x22kV vzdušné vedenie č.413/Č.456 (p.b.č.l01A - p.b.č.101 Dj.Zaústenie do spínacej stanice v Novej Bani. Dĺžka 

trasy - 357m
6/ 2x22kV vzdušné vedenie č.413/Č.398 (p.b.č.69A - p.b.č.72A).Úprava 2x22kV vedenia. Trase vedenia kopíruje trasu 

pôvodného 22kV vedenia č.305. Dĺžka trasy (p.b.č.69A - p.b.č.72A) - 514m
7/ 22kV vzdušné vedenie č.305 (p.b.č.69B - p.b.č.74B) Úprava 22kV vedenia v novej trase v súbehu so svojou 
pôvodnou trasou osovo cca 12m Dĺžka trasy (p.b.č.69B - p.b.č.74B) - 552m.

Charakteristika územia po zapracovaní pripomienok účastníkov konania:
Vedenie sa bude umiestňovať v katastrálnom území Žarnovica, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Nová 

Baňa.
KATASTRÁLNE ÚZEMIE ŽARNOVICA:
Terén, kde bude stavba realizovaná je mierne členitý. Trasa káblového zemného vedenia kopíruje existujúce 

22kV káble - vychádza z VVN rozvodne v Žarnovici po jej pozemku smerom k ceste II. triedy 428, ktorú z časti 
kopíruje a následne prekrižuje smerom k ŽSR cez priemyselnú zónu. Železničnú trať Nová Baňa - Žarnovica prekrižuje 
v km-39,53. Po prekrižovaní ŽSR vyústi na nový stožiar (2x22kV) -p.b.č.l. Ďalej pokračuje 2x22kV vedenie vzdušné 
po lúkach smerom na Novú Baňu v súbehu s existujúcim VN vedením (cca 12m- osovo) medzi ŽSR a diaľnicou. 
Prekrižuje komunikáciu (Hronská), potok - Kľak a ďalej pokračuje v súbehu po poli (Panské lúky) až po roh vedenia 
(pb.č.l 8) pred ktorým prekrižuje R1 Nová Baňa - Žarnovica.
Od daného bodu pokračuje prekrižovaním rieky HRON, asfaltovej cesty (2530-Sandrická), zastavaného územia cez 
pole (Pod lipou) v súbehu s existujúcim VN vedením až k Strednému toku Hrona., kde prekrižuje existujúce VN 
vedenie 429/413.

KATASTRÁLNE ÚZEMIE VOZNICA:
Trasa navrhovaného 2x22kV vedenia v danej časti prekrižuje cestu III. tr. (2511) a prechádza lesným porastom v 
členitom teréne cca 500m, kde sa dostane do nového súbehu s existujúcim VN vedením (413). Trasa v súbehu 
pokračuje cca 900m v oblasti „Podsiakovo,, a „Priekopa“ po pasienkoch nad obec Voznica. Tam cez údolie prekrižuje 
záhrady, asfaltovú cestu, potok Richnava (p.b.č38 - p.b.č.39) až na druhú stranu údolia, kde v súbehu pokračuje v 
prieseku cca 200m v oblasti „Pod Vtáčnikom“. Pokračuje cca 1000 m cez pasienky, podkrižuje VVN vedenie č.492. 
Prekrižuje oplotený areál - Rudné bane a smerom na Rudno nad Hronom v mierne stúpajúcom teréne pokračuje po 
pasienkoch cca 400m. Ďalej v súbehu pokračuje v lesnom poraste, prekrižuje asfaltovú cestu k chate cca 700m. Tam sa 
dostávame do k. ú - Rudno nad Hronom.

KA TASTRÁLNE ÚZEMIE RUDNO NAD HRONOM:
Po opustení lesného porastu v klesajúcom teréne po pasienkoch cca 350m vchádza trasa do zalesneného 

priestoru cca 230m, prekrižuje poľnú cestu a v miernom stúpaní po pasienkoch s mierne zarastenými roklinkami 
pokračuje nad obec Rudno nad Hronom cca 900m.
V danom mieste trasa nového 2x22kV vedenia č. 1464/1465 prekrižuje v existujúcej trase 2x22kV vedenia č.413/398 
zastavané územie obce Rudno nad Hronom, cestu III. tr. (2518), Rudniansky potok a prejde do protisvahu a pokračuje 
pasienkami, ktoré lemujú zalesnené rokliny a dolinky. V oblasti „Zadné Pliešky“.
V danom mieste trasa 2x22kV vedenia č.413/398 prekrižuje v existujúcej trase 22kV vedenia č.305 zastavané územie 
obce Rudno nad Hronom, cestu III. tr.(2518), Rudniansky potok a prejde do protisvahu a pokračuje pasienkami, ktoré 
lemujú zalesnené rokliny a dolinky. V oblasti „Zadné Pliešky“.
V danom mieste trasa 22kV vedenia č.305 prekrižuje v novej trase v súbehu so svojou pôvodnou trasou osovo cca 12m 
zastavané územie obce Rudno nad Hronom, cestu III. tr. (2518), Rudniansky potok a prejde do protisvahu a pokračuje 
pasienkami, ktoré lemujú zalesnené rokliny a dolinky. V oblasti „Zadné Pliešky“.

KATASTRÁLNE ÚZEMIE BREHY, NOVÁ BAŇA :
Oblasť pokračuje „Prednými Plieškami“, križuje poľnú cestu a porastom schádza na poľnohospodárske pole, 

ktorým pokračuje až prekrižuje cestu IILtriedy ( 2511). Za cestou na poľnohospodárskom poli sa 2xVN vedenie odkloní 
smerom k rieke Hron, ktorú prekrižuje spolu s rýchlostnou cestou R1 v oblasti Prievoz, kde sa ukončí pred traťou ŽSR.
V danej trase budú zaústené aj 22kV vedenia 398/413/456/305
Ďalej budú vedenia pokračovať 22kV zemnými káblami (to je súčasť stavby 13512 - Nová Baňa - Nová spínacia stanica 
22kV)

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Stavba „13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“ v rozsahu stavebných objektov: SO 11 - Nové 2 
x 22 kV káblové vedenie č. 1464/1465, SO 10.1 - Nové 2 x 22 kV vzdušné vedenie č. 1464/1465, SO 10.2 - Úprava 22 
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kV vzdušných vedení (č. 398/413/456/305) a zaústenie do spínacej stanice N. Baňa, SO 26 - Optický zemný kábel do 
rozvodne Žarnovica, SO 28 - Optický kábel závesný, SO 49 - Demontáž bude umiestnená v katastrálnom území 
Žarnovica, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Nová Baňa (líniová stavba), v rozsahu predloženého situačného 
návrhu a zoznamu dotknutých parciel.
1/ 2x22kV zemný kábel (č. 1464/č. 1465) + optický zemný kábel - vývod z rozvodne Žarnovica po p.b.č.l. Súbeh s 

existujúcimi 22kV káblami. Dĺžka trasy - 650m.
2/ 2x22kV vzdušné vedenie č. 1464/č. 1465 (p.b.č.l - p.b.č.86). Súbeh cca 12m osovo s existujúcimi 22kV vedeniami. 

Dĺžka trasy - 10 913m. Ukončenie pred novou spínacou stanicou v Novej Bani.
3/2x22kV vzdušné vedenie Č.305/Č.305 (p.b.č.l - p.b.č.4).Zaústenie do spínacej stanice v Novej Bani. Dĺžka trasy - 

373m
4/ 2x22kV vzdušné vedenie Č.398/Č.398 (p.b.č.101 - p.b.č.l04).Zaústenie do spínacej stanice v Novej Bani. Dĺžka trasy

- 364m
5/2x22kV vzdušné vedenie č.413/Č.456 (p.b.č.l01A - p.b.č.101 D).Zaústenie do spínacej stanice v Novej Bani. Dĺžka 

trasy - 357m
6/ 2x22kV vzdušné vedenie č.413/Č.398 (p.b.č.69A - p.b.č.72A).Úprava 2x22kV vedenia. Trase vedenia kopíruje trasu 

pôvodného 22kV vedenia č.305. DÍžka trasy (p.b.č.69A - p.b.č.72A) - 514m
'll 22kV vzdušné vedenie č.305 (p.b.č.69B - p.b.č.74B) Úprava 22kV vedenia v novej trase v súbehu so svojou 

pôvodnou trasou osovo cca 12m DÍžka trasy (p.b.č.69B - p.b.č.74B) - 552m.

Stavba: „13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“ v rozsahu stavebných objektov: SO 11 - Nové 2 x 
22 kV káblové vedenie č. 1464/1465, SO 10.1 - Nové 2 x 22 kV vzdušné vedenie č. 1464/1465, SO 10.2 - Úprava 22 
kV vzdušných vedení (č. 398/413/456/305) a zaústenie do spínacej stanice N. Baňa, SO 26 - Optický zemný kábel do 
rozvodne Žarnovica, SO 28 - Optický kábel závesný, SO 49 - Demontáž, bude umiestnená podľa výkresu č. 5 - 1/2020 
- E Predmetná stavba v rozsahu stavebných objektov bude umiestnená tak ako je to zakreslené v predloženej 
dokumentácii pre územné rozhodnutie za ktorú zodpovedá Ing. Juraj Moravčík, SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 
47 Žilina, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť spisového rozhodnutia.

Podmienky pre projektovú prípravu:
1. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovať v súlade so schválenou dokumentáciou pre územné 

rozhodnutie, za ktorú zodpovedá Ing. Juraj Moravčík, SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, pričom do 
projektovej dokumentácie je potrebné zapracovať podmienky dané týmto územným rozhodnutím.

2. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie môže vypracovať osoba oprávnená na projektovanie stavieb a 
musí byť vypracovaná v súlade s § 43, § 43a ods. 3 písm. i), § 43d, 43e, stavebného zákona a taktiež v súlade s § 9 
vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

3. Projektová dokumentácia stavby: „13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“ v rozsahu stavebných 
objektov: SO 11 - Nové 2 x 22 kV káblové vedenie č. 1464/1465, SO 10.1 - Nové 2 x 22 kV vzdušné vedenie č. 
1464/1465, SO 10.2 - Úprava 22 kV vzdušných vedení (č. 398/413/456/305) a zaústenie do spínacej stanice N. 
Baňa, SO 26 - Optický zemný kábel do rozvodne Žarnovica, SO 28 - Optický kábel závesný, SO 49 - Demontáž 
musí byť predložená k odsúhlaseniu a vyjadreniu správcom technických sietí, dotknutým orgánom ako aj 
účastníkom konania.

4. Pri umiestňovaní stavby akceptovať práva a oprávnené záujmy účastníkov konania - vlastníkov využívaných 
nehnuteľností a ich primerané požiadavky na ochranu majetku pri realizácii stavby.

5. Realizáciou stavby a používanými mechanizmami počas jej realizácie nesmie byť nad prípustnú mieru zhoršené 
životné prostredie v jej okolí (prachom, hlukom, zápachom a pod.).

6. V prípade potreby výrubu drevín pre realizáciu stavby postupovať v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny (súhlas na výrub drevín ap.).

7. V prípade potreby obmedzenia v cestnej premávke, je potrebné spracovať projekt organizácie dopravy a požiadať 
príslušný cestný správny orgán pre dopravné stavby a o vydanie povolenia na zvláštne užívanie spojené 
s uzávierkou, resp. určenie dopravného značenia.

8. Navrhovateľ je povinný pre umiestnenie stavby „13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“ v 
plnom rozsahu dodržať podmienky, ktoré vyplývajú z vyjadrení dotknutých orgánov:

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto ďalšie podmienky, tak ako to vyplýva z vyjadrení dotknutých 
orgánov, resp. účastníkov konania

Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, podmienky dané vo vyjadrení č. QVŽPaSM- 
2021/01055/10378 zo dňa 13.07.2021:
• montážne práce vykonať za dodržania všetkých zákonných predpisov,
• stavbu dispozičné realizovať v súlade s predloženou PD vypracovanou Ing. Jurajom Moravčíkom
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# po dokončení stavby predmetný mestský pozemok uviesť do pôvodného stavu

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, podmienky dané vo 
vyjadrení č. OU-ZC-QSZP-2021/001141-002 zo dňa 13.09.2021, OU-ZC-OSZP-2022/000706-0Q6 zo dňa 04.03.2022, 
OU-ZC-QSZP-2021/000975-002 zo dňa 28.07.2021, OU-ZC-QSZP-2021/001022 zo dňa 25.08.2021:
# V prípade križovania stavby s vodným tokom, je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o súhlas

podľa § 27 vodného zákona. K žiadosti o súhlas je potrebné priložiť projektovú dokumentáciu, situačnú schému a 
stanovisko správcu vodného toku k predmetnej stavbe.

# Na prípadné stínanie a odstraňovanie stromov a kríkov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v
inundačných územiach sa vyžaduje povolenie podľa § 23 vodného zákona. Príslušným orgánom na vydanie 
povolenia je Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie.

# Počas výstavby pravidelne kontrolovať technický stav stavebných mechanizmov s dôrazom na možnosť úniku
ropných látok, stavebné mechanizmy vybaviť základnými protihavarijnými prostriedkami a vykonávať ďalšie 
opatrenia, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do podzemných alebo povrchových vôd a nebola ohrozená ich 
kvalita.

# Realizáciou prác nesmie dôjsť k porušeniu vodných pomerov v predmetnej lokalite a k porušeniu ustanovení zák. č.
364/2004 Z. z. o vodách.

# K predmetnej stavbe bolo doložené stanovisko správcu povodia Hrona - SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, č. CS SVP 
OZ BB 1/2021/123 -39211 zo dňa 24.06. 2021. Podmienky uvedené v stanovisku musia byť prenesené do 
stavebného povolenia v plnom rozsahu:

# križovania vodných tokov vzdušnými káblovými vedeniami je nutné navrhnúť a zrealizovať v zmysle ustanovení
STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“,

# križovania vzdušného vedenia s vodnými tokmi musia byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP, š.p. OZ Banská
Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodných tokoch v sťažených podmienkach (ručne), t. j. bez 
použitia stavebných strojov ako dôsledok ochranného pásma nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. 
Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m, pri vodohospodársky 
významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10,0 m od ich brehovej čiary, pri ochrannej hrádzi 10,0 m 
od vzdušnej päty ochrannej hrádze. Voľná výška vzdušných káblov musí umožňovať bezpečný prejazd a 
manipuláciu nákladnej dopravy a mechanizácie ako v rámci koryta toku, tak i v rámci jeho pobrežných pozemkov,

# vzhľadom na vyššie uvedené žiadame osadiť nové podperné body mimo pobrežných pozemkov vodných tokov a
ochrannej hrádze rieky Hron s prihliadnutím na miestne priestorové možnosti,

# v rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do korýt a priľahlých pobrežných pozemkov
vodných tokov, ako aj zásah do ich sprievodných brehových porastov,

# po ukončení stavebných prác je potrebné prípadne narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu. Ak
dôjde k poškodeniu koryta toku počas stavebných prác, žiadame o jeho bezodkladnú opravu a uvedenie do 
pôvodného stavu,

# v prípade nutnosti výrubu stromov je potrebné riešiť tento výrub v súlade s ustanoveniami § 47 zákona č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 23 zákona č. 364/2004 Z. z. 
o vodách v znení neskorších predpisov,
# je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných 
vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, 
znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu,
# stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutom vodnom toku. 
Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku ani na jeho pobrežných 
pozemkoch. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné ho bezodkladne 
odstrániť,
# k začiatku a ukončeniu stavebných prác žiadame prizvať zástupcu na S VP, š.p. OZ Banská Bystrica, Správa povodia 
horného Hrona Zvolen (Ing. Jozef Čemaj, mobil 0903 601 829),
# podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca

vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného 
zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté 
užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.

# K predmetnej stavbe bolo doložené stanovisko správcu DVT - Lesy SR, š.p., OZ Žarnovica:
č. 26631/2021-150 zo dňa 24.09. 2021 „Lesy SR, š.p., OZ Žarnovica dáva k priloženej PD súhlasné stanovisko a nemá 

výhrady“
č. 18692/2021-240 zo dňa 24.09. 2021, podmienky uvedené v stanovisku musia byť prenesené do stavebného povolenia
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v plnom rozsahu:
• dodržať všetky práva a povinnosti v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. Zákona o vodách,
• rešpektovať všetky práva a povinnosti v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. Zákona o ochrane a krajiny,
• pri stavbe zasahovať do telesa toku a brehových porastoch DVT v čo najmenšej miere,
• Lesy SR, š. p. OZ Žarnovica ako správca parciel K.N-C 2340/1 v k. ú. Žarnovica a KN-E 461/2 a 461/3 k. ú. Rudno

nad Hronom, povoľuje vstup na spomenuté pozemky iba za účelom uvedenom v žiadosti, tzn. vstupovať na 
pozemky len za účelom postavenia troch priehradových stožiarov a to v nevyhnutnej miere a na dobu určitú - do 
ukončenia predmetnej stavby.

• K predmetnej stavbe bolo doložené vyjadrenie - HYDROMELIORÁCIE, š. p., OZ Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
211, č. 6051-2/120/2021 zo dňa 10.11.2021. Podmienky uvedené vo vyjadrení musia byť prenesené do stavebného 
povolenia v plnom rozsahu:

• križovanie VN vzdušného vedenia so závlahovými potrubiami a odvodňovacími kanálmi navrhnúť a vykonať v 
súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 
1983,
• pred začatím prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie podzemného závlahového potrubia (najmä v blízkosti 
nových stožiarov) a identifikáciu odvodňovacích kanálov zástupcu Hydromeliorácie, š.p. dislokované pracovisko 
Levice, kontaktná osoba: Ing. Šiška, č.t. 0903 997 971,
• pri umiestnení nových stožiarov dodržať ochranné pásmo min. 15 m od osi závlahového potrubia,
• pri umiestnení nových stožiarov dodržať ochranné pásmo min. 5 m od brehovej Čiary odvodňovacích kanálov,
• dodržať najmenšie voľné výšky vzdušného vedenia nad hladinou odvodňovacích kanálov a nad závlahovým 
potrubím v zmysle hore uvedenej STN,
• k ukončeniu prác pri osadení nových stožiarov prizvať zástupcov Hydromeliorácie, š.p., ktorí protokolárne (zápisom 
do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie prác,
• v prípade poškodenia majetku štátu - podzemného závlahového potrubia, odvodňovacích kanálov, ku ktorému má 
Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenia do pôvodného stavu na náklady investora.
• Dodržať všetky práva a povinnosti v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. Zákona o vodách.
• Rešpektovať všetky práva a povinnosti v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. Zákona o ochrane a krajiny.
• Práce realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie.
• Realizáciou stavby ako ani jej budúcim užívaním nesmie dôjsť k porušeniu vodných pomerov.
• Počas prepravy prašných materiálov musí byť prepravovaný materiál zakrytý, ak nie je prašnosť obmedzená

dostatočnou vlhkosťou prepravovaného materiálu.
• Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na

zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.
• So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve -

dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/201S Z. z. o odpadoch a s ním súvisiacich všeobecne záväzných 
právnych predpisov.

• Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva.
• Počas stavebných a súvisiacich prác zaznamenávať vznik odpadov, ich zneškodnenie resp. zhodnotenie na

evidenčný list o odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.
• So stavebnými odpadmi, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku stavebných prác vrátane odpadov zo stavebných

úprav, je potrebné nakladať v súlade s §77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
• Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov a iných odpadov súvisiacich s plánovanými prácami je do dobs

ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu 
ho oprávňujúce.

• V nadväznosti na ukončenie prác vyčistiť okolitý terén od zvyškov stavebných materiálov a riadne upraviť
nezastavanú časť stavebného pozemku.

• Pred kolaudáciou stavby je potrebné požiadať Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti
o životne prostredie o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. I písm. b) bod. 5. K 
žiadosti je potrebné priložiť zoznam vzniknutých odpadov, spôsob ich zlikvidovania, ako aj doklady tento stav 
preukazujúce (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, faktúry, a pod.). V dokladoch musí byť taxatívne označená 
stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť 
predložený originál uvedených dokladov.

• Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, je držiteľ
odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. 
s) zákona o odpadoch.

• V prípade zhromažďovania nebezpečných odpadov u pôvodcov väčšieho ako I tona NO je potrebné požiadať
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Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie o súhlas podľa § 97 ods. I písm. g) zákona 
o odpadoch.

• V prípade zhodnocovania odpadov mobilným zariadením toto musí mať platný súhlas vydaný Okresným úradom v
sídle kraja (vydáva ho úrad v ktorom má vlastním MZ sídlo) Použitie takéhoto mobilného zariadenia je potrebné 
vopred ohlásiť na Okresný úrad Žarnovica. Odbor starostlivosti o životné prostredie.

• S komunálnymi odpadmi počas stavby nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia príslušnej obce alebo
mesta.

Okresný úrad Žarnovica, odbor pozemkový a lesný, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, podmienky dané vo vyjadrení 
č.OU-ZH-PLO 1-2022/003935-003 zo dňa 03.03.2022:
• investor je povinný požiadať správny orgán pred vydaním stavebného povolenia o použitie poľnohospodárskej 

pôdy na nepoľnohospodársky účel do jedného roka v zmysle § 18 zákona 220/2004 Z.z. a doložiť k žiadosti všetky 
náležitosti potrebné k tomuto úkonu - pre uloženie inžinierskych sietí.

• Investor je povinný požiadať správny orgán pred vydaním stavebného povolenia o odňatie poľnohospodárskej pôdy 
na nepoľnohospodársky účel v zmysle §17 zákona 220/2004 Z.z. so všetkými náležitosťami podania.

• Pre budúce vyňatie poľnohospodárskej pôdy bude potrebný súhlas majiteľov dotknutých parciel.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar 
nad Hronom, podmienky dané vo vyjadrení č. OU-ZH-QCDPK-2021/013275-002 zo dňa 09.12.2021:
• Tunajší cestný správny orgán Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

vydá na základe osobitných žiadostí stavebníka minimálne 30 dní pred začatím realizácie stavby „13523 - 
Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“ a po predchádzajúcich súhlasoch Banskobystrickej regionálnej 
správy ciest, a.s. a Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad 
Hronom:

• povolenie na zvláštne užívanie ciest II1/2530,111/2511,111/2518 a 11/428
• povolenie čiastočnej uzávierky jazdného pruhu na cestách III/2530, III/2511,111/2518

a 11/428
• určenie dočasného dopravného značenia na cestách 111/2530, III/2511,111/2518

a 11/428
• V uvedených povoleniach budú zohľadnené podmienky správcu cesty a okresného dopravného inšpektorátu. 

Určenie dočasného dopravného značenia má podmienku priloženia dokumentácie dopravného značenia, 
odsúhlasenej Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 
podmienky dané vo vyjadrení č. OU-ZH-PLO2-2022/0Q8941-004 zo dňa 14,06.2022:
• Uvedené lesné pozemky budú využívané pre účely stavby: „ 13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN 

vedenia “ len v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, t. j. 
ak príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, po predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánov 
štátnej správy, rozhodne o ich dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení 
využívania funkcií lesov na nich.

• Pre účely stavby: „ 13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia “ bude použitá len nevyhnutne 
potrebná výmera lesných pozemkov.

• Pri výstavbe ani užívaní stavby: „ 13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“ nedôjde k záberu 
uvedených lesných pozemkov ani k výrubu alebo poškodeniu stromov na ploche uvedených lesných porastov.

• Počas výstavby ani počas užívania stavby: „ 13523 - Žarnovica - Nová Baňa- Rozšírenie VN vedenia “ nedôjde k 
zabráneniu prístupu na plochy uvedených lesných pozemkov.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Žarnovica, Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica, 
podmienky dané vo vyjadrení č. 18692/2021-240 zo dňa 24,09.2021:
• Dodržať všetky práva a povinnosti v zmysle (vodného zákona) č. 364/2004.
• Rešpektovať všetky práva a povinnosti v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. Zákona ochrane prírody a krajiny.
• Pri stavbe zasahovať do telesa toku a brehových porastoch drobného vodného toku v čo najmenšej miere.
Ďalej LESY SR š. p., OZ Žarnovica ako správca parciel KN-C 2340/1 v k. ú. Žarnovica a KN-E 461/2 a 461/3 c. k. ú. 
Rudno nad Hronom povoľuje vstup na spomenuté pozemky iba za účelom uvedenom v žiadosti, tzn. vstupovať na 
pozemky, len za účelom postavenia troch priehradových stožiarov a to v nevyhnutnej miere a na dobu určitú - do 
ukončenia predmetnej stavby.
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ŠQP Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, Kammerhofská 26, 969 01 Banská 
Štiavnica, podmienky dané vo vyjadrení č. CHKQŠV/77-001/2021 zo dňa 02.02.2022:
• Stavebník (-investor) doplní projektovú dokumentáciu, o tabuľku s výmerami plôch nanovo budovaných 

betónových pätiek podporných bodov vedenia a čísla parciel, na ktorých budú nanovo vybudované podporné body 
vedenia. Uvedená tabuľka bude súčasťou žiadosti o vydanie súhlasu pre zásah do biotopu.

• Stavebník (-investor) požiada orgán ochrany prírody o súhlas pre zásah do biotopu a mokrade v zmysle §6 zákona a 
to v nevyhnutne nutnej miere, ktorá vyplynie z projektovej dokumentácie (ďalej len „PD").

• Stavebník (-investor) požiada orgán ochrany prírody o výnimku z činností, ktoré sú predmetom §13 ods. (1), písm. 
a) zákona.

• Stavebník (-investor) požiada orgán ochrany prírody o súhlas podľa §28 ods. (4) zákona.
• Na podporných bodoch vedenia, ako aj v preletových koridoroch a koridoroch vzletu a pristátia budú osadené 

účinné bezpečnostné prvky, ktoré zabránia nežiadúcej mortalite vtákov. Druh, rozsah a miesto (lokalitu) použitých 
bezpečnostných prvkov žiadame konzultovať so zoológom Správa CHKO Štiavnické vrchy.

• Výruby drevín stromovitého a krovitého vzrastu sa bude realizovať v zmysle zákona. Súčasťou rozhodnutia súhlasu 
na výrub drevín bude aj vyčíslená spoločenská hodnota.

• Ostatné podmienky, ako napr. uloženie primeraných opatrení za nenávratné poškodenie a zničenie biotopov, 
navrhovanou činnosťou v zmysle §6 ods. (3) zákona budú zadefinované až po predložení patričných podkladov (- 
výmery plôch zničených biotopov a pod.).

KPÚ Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, podmienky dané vo vyjadrení č. KPUBB-2021/15825- 
2/59117/RUS zo dňa 21.07.2021:
• pri realizácii zemných a výkopových prác, ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní vopred KPÚ Banská 

Bystrica, písomne alebo telefonicky na tel. č. 048/24 55 831.
• na úseku predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných prác súvisiacich s touto 

stavbou.
• každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská 

Bystrica.

Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, podmienky dané vo vyjadrení č. 6051- 
2/120/2021 zo dňa 10.11.2021:
• križovanie VN vzdušného vedenia so závlahovými potrubiami a odvodňovacími kanálmi navrhnúť a vykonať v 

súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ 
z r. 1983.

• pred začatím prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie podzemného závlahového potrubia (najmä v 
blízkosti nových stožiarov) a identifikáciu odvodňovacích kanálov zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované 
pracovisko Levice - kontaktná osoba Ing. Šiška, č.t. 0903 997 971.

• pri umiestnení nových stožiarov dodržať ochranné pásmo min. 15 m od osi závlahového potrubia.
• pri umiestnení nových stožiarov dodržať ochranné pásmo min. 5 m od brehovej čiary odvodňovacích kanálov.
• dodržať najmenšie voľné výšky vzdušného vedenia nad hladinou odvodňovacích kanálov a nad závlahovým 

potrubím v zmysle hore uvedenej STN.
• k ukončeniu prác pri osadení nových stožiarov prizvať zástupcov Hydromeliorácie, š.p., ktorí protokolárne 

(zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie prác.
• v prípade poškodenia majetku štátu - podzemného závlahového potrubia, odvodňovacích kanálov, ku ktorému má 

Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.
Projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu navrhovanej stavby žiadame predložiť na odsúhlasenie, vrátane 
zákresu závlahových potrubí a odvodňovacích kanálov do situácie.

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, podmienky dané vo vyjadrení č. 6612123644 zo dňa 
09.08.2021:
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné 

dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
• Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného 

polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá 
vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť 
je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma 
týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, 
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a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sieti: marian.majtan@telekom.sk, 045/6790942.

• V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/201 1 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť 
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

• Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o 
podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je 
možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

• Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej Časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka společnosti Slovak 
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov 
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení.

• V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, 
ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa 
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 
351/201 lZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

• V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako
vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou 
výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať 
zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 
týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

• Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná 
Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez intemetovú aplikáciu na stránke: 
https://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

• Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa
stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej 
rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

• Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú 
prípojku.

• Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

• Prílohy k vyjadreniu:
• Všeobecné podmienky ochrany SEK
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Všeobecné podmienky ochrany SEK
• V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so 
zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním 
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

• Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907.
• UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
• Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať 

všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou 
tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia 
vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou
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opatmosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti
1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovak Telekom, a.s. a DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
• UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné 

vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
• V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o 

určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
• Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, podmienky dané vo vyjadrení č. BB-2568/2021 zo dňa 
16.09.2021:
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ 

/vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/
• preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a

upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného 
uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo 
vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.

• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
• súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.
• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
• pred záhmom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia,

markery).
• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378.
• overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny

priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis

o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
• ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ: V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať 

ochranné pásmo PTZ Orange.
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 68 
zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác 
vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. 
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a. s. na základe 
objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

SPP Distribúcia, a. s.. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, podmienky dané vo vyjadrení č. TD/NS/0911/2021/S1 zo 
dňa 27.08.2021:
• Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať 

SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na 
webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

• v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

• stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online 
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné 
dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať 
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 
300,-€ až 150 000,- €,

• stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby 
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných 
prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

• stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v
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ochrannom pásme plynárenských zariadení,
• stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 

nízkotlakého (ďalej ako „NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej 
ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto 
plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za 
dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

• pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a 
STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je 
stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste 
priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre 
overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. 
pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

• v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL 
plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými 
sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o 
stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

• vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej 
ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

• ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred 
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly 
stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok 
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

• prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne 
zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

• stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia 
proti poškodeniu,

• stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy 
plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

• každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. 
č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku 
verejnosti,

• upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na 
Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 
300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 
všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 
všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

• stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských 
zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 736005, TPP 90601,

• stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 
bezpečnostných pásiem,

• stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

• v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom 
pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty 
a pod.,

• v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v 
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

• OSOBITNÉ PODMIENKY:
• SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme 

plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia 
kontaktujete prosím zástupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, č.t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp- 
distrubucia.sk“,

• Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v rámci stavby požadujeme dodržať nivelitu a osadenie plynárenských 
povrchových znakov - poklopov na existujúcich uzáveroch, odvodňovačov a odvzdušňovačoch. Rovnako Vás 
žiadame, aby ste stavbou neznižovali hĺbku existujúceho krytia plynárenských zariadení. V prípade, ak v priebehu

VÚB Žiar nad Hronom
č. ú.: 14429422/0200
SK1902000000000014429422
SUBASKBX

Mestský úrad
Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa
IČO: 00 320 897

Tel.: 045/6782 855
E-mail: vozarova@novabana.sk
www.novabana.sk

Stránkové dni:
pondelok, piatok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
streda: 8:00- 12:00 12:30- 16:00



-11 -

plánovaných činností dôjde ku kolízií s plynárenských zariadením je potrebné, aby na náklady stavebníka bola 
vykonaná preložka takéhoto plynárenského zariadenia a to podľa podmienok stavebných SPP-D. Zahájenie 
výstavby, resp. v prípade výmeny poškodených poklopov za nové, resp, pri požiadavke na úpravu zemných súprav 
alebo poskytnutia informácie za technické záležitosti plynárenských zariadení môžete kontaktovať p. Gabaja - 
technik prevádzky Zvolen, Lučenec/ tel. č. +421 48 2424806, ktorý zároveň zabezpečí dodanie podkladov, 
prípadne úpravu zemných súprav.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, 
podmienky dané vo vyjadrení č. CS SVP OZ BB 1/2021/123-39211 zo dňa 24,06.2021:
• Križovania vodných tokov vzdušnými káblovými vedeniami je nutné navrhnúť a zrealizovať v zmysle ustanovení 

STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
• Križovania vzdušného vedenia s vodnými tokmi musia byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP, š.p. OZ Banská 

Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodných tokoch v sťažených podmienkach (ručne), t.j. bez 
použitia stavebných strojov ako dôsledok ochranného pásma nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. 
Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m, pri vodohospodársky 
významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10,0 m od ich brehovej čiary, pri ochrannej hrádzi 10,0 m 
od vzdušnej päty ochrannej hrádze. Voľná výška vzdušných káblov musí umožňovať bezpečný prejazd a 
manipuláciu nákladnej dopravy a mechanizácie ako v rámci koryta toku, tak i v rámci jeho pobrežných pozemkov.

• Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame osadiť nové podperné body mimo pobrežných pozemkov vodných tokov a 
ochrannej hrádze rieky Hron s prihliadnutím na miestne priestorové možnosti.

• V rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do korýt a priľahlých pobrežných pozemkov 
vodných tokov, ako aj zásah do ich sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných prác je potrebné 
prípadne narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu. Ak dôjde k poškodeniu koryta toku počas 
stavebných prác, žiadame o jeho bezodkladnú opravu a uvedenie do pôvodného stavu.

• V prípade nutnosti výrubu stromov je potrebné riešiť tento výrub v súlade s ustanoveniami § 47 zákona č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 23 zákona č. 364/2004 
Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

• Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a 
podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd 
vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

• Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutom vodnom toku. 
Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku ani na jeho 
pobrežných pozemkoch. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné ho 
bezodkladne odstrániť.

• K začiatku a ukončeniu stavebných prác žiadame prizvať zástupcu na SVP, š. p. OZ Banská Bystrica, Správa 
povodia horného Hrona Zvolen (Ing. Jozef Čemaj, mobil 0903 601 829).

• Podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca 
vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného 
zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté 
užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný 
úrad. Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, podmienky dané v stanovisku č, 22529/2022/SŽDD/39030 zo dňa 
05.04,2022:
• Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny 

stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
• Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
• Pred začatím prác v OPD a OD požiadať ŽSR OR Trnava o vytýčenie vedení a zariadení v ich správe v dotknutom 

území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu a požiadať o dohlaď pri prácach v obvode dráhy.
• Stavebník (užívateľ) je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia v správe ŽSR (súčasne aj budúce) 

nachádzajúce sa v dotknutom území.
• Stavebník sú povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ŽSR - GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 

Bratislava 1 č. 15925/2022/0230-2 zo dňa 18.02.2022.
• Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej prevádzky železníc a 

dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
• Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
• Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.
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ŽSR, GR odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, podmienky dané v stanovisku č. 15925/2022/0230-2 zo 
dňa 18.02.2022:
• Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach 

stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (OR Zvolen a Správa majetku ŽSR Bratislava), pri zabezpečovaní 
podkladov pre prípravu a realizáciu stavby:
• riešiť pri styku(súbeh, križovanie) v záujmovom území ochranu podzemných telekomunikačných káblových 

vedení a zariadení(DOK, DK, zab. zar. a el. káblové vedenie) v správe ŽSR - OR Zvolen, SOZT (Sekcia 
oznamovacej a zabezpečovacej techniky) a SEEfSekcia elektrotechniky a energetiky), uloženie do chráničiek, 
rešpektovať ochranné pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľné - prístupné,

• križovanie (v žkm 39,530) zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia správcom(OR Zvolen), 
vzájomnú vzdialenosť chráničiek určiť statickým posúdením

• zriadenie chráničiek (v žkm 39,530) podmieňujeme premeraním geometrickej polohy koľaje počas jej 
realizácie, v prípade prekročenia medzných hodnôt zbortenia koľaje bude vykonaná smerová a výšková úprava 
koľaje na náklady investora

• realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný a schodný manipulačný priestor
• stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach 

ŽSR) v súlade s predpisom Z2(v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z.). Zhotovíte!’ 'stavby musí mať so ŽSR - 
Oblastné riaditeľstvo Zvolen uzavretú dohodu o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR(kontakt: Ing Backová, 
tel. č. 045/229 5003)

• stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby 
na prevádzku dráhy.

• Stavebník preukáže „iné právo k pozemku" správe ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia Správy 
majetku ŽSR -Bratislava, OSM Zvolen, č. j. 06847/202l/SM/SSZV-5 zo dňa 07.07.2019) uzatvorí „Zmluvu o 
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena".

• Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR - OR 
Zvolen, SOZT a SEE vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa pokynov správcu. Výkopové práce v 
ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonávané ručne za dozoru správcu podzemných vedení.

• Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby v obvode 
dráhy (pri križovaní) a objedná dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Zvolen (Ing. Andráš, tel. 045 229 4380, 
911 490 003) a objedná dozornú Činnosť - z dôvodu bezpečnosti na dráhe.

• Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená, narušená a obmedzená 
železničná prevádzka.

• Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým 
vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy a nenarušila stabilitu železničného telesa.

• Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v 
plnom rozsahu.

• Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. 
Následné terénne úpravy v OPD vykonať do stavu podľa PD.

• ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke (vrátane kolízií pri prístupe 
stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.

• Po ukončení prác stavby v OPD, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽTS 
TO Zvolen. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácií stavby.

• Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR - OR Zvolen, Sekcií žel. tratí a stavieb dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúca sa obvodu dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR, SMSÚ ŽTS TO 
Zvolen ku kolaudácií stavby.

Ministerstvo Vnútra Slovenskej republiky, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 
Bratislava, podmienky dané v stanovisku č. PPZ-ODP2-2Q21/022835-031 zo dňa 03.09.2021:
• počas výkonu prác na predmetnej stavbe nesmie byť priamo alebo nepriamo obmedzená bezpečnosť a 

plynulosť cestnej premávky na predmetnom úseku diaľnice Rl. V prípade, ak by takáto situácia hrozila, 
je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v prácach pokračovať až po obstaraní 
nevyhnutných povolení od príslušného cestného správneho orgánu k obmedzeniu premávky na 
predmetnom úseku diaľnice Rl v zmysle zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov,

• stavenisková doprava vrátane stavebných mechanizmov nesmie byť za žiadnych okolností dopravne 
napojená prostredníctvom cestného telesa na predmetný úsek diaľnice Rl,
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• výkonom jednotlivých pracovných činností nesmú byť poškodené akékoľvek stavebné objekty cesty, 
ktoré by mali negatívny dopad na ohrozenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v dotknutom 
úseku diaľnice Rl,

ŽSR, OR Zvolen, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej technicky, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, podmienky 
dané vo vyjadrení č. 02853/202l/ORVZ/SOZT-5 zo dňa 21.07.2021:
• Požadujeme naprojektovať umiestnenie stožiara p.b.č. 1 a umiestnenie štartovacej a cieľovej jamy (pretlak) s 

rešpektovaním ochranného pásma podzemných káblových vedení,
• Nakoľko uvedené IS nie sú geodeticky zamerané, požadujeme ich geodeticky zamerať (kde dochádza k súbehu a 

križovaniu s podzemným vedením VN) do PD, tak aby bolo možné exaktne projektovať,
• V prípade vzniku potreby preložiek IS alebo technických zariadení požadujeme vypracovať samostatné SO v PD, 

predmetný SO môže vypracovať len projektant s príslušnou kvalifikáciou E2 a E7 (Vyhl.205 /2010Z.Z. UTZ) za 
spolupráce a odsúhlasenia ŽSR, OR Zvolen S OZT a SMSÚ OZT KT Zvolen. Na základe toho budú určené 
podmienky ochrany podzemných vedení (resp. preložky káblov), z toho dôvodu požadujeme PD v ďalšom stupni 
zaslať na pripomienkovanie,

• Riešiť pri styku (križovanie, súbeh) v záujmovom území ochranu podzemných káblových vedení, rešpektovať 
ochranné pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľné — prístupné v zmysle STN 73 6005, 
STN 73 3050 a STN 34 7851,

• Pred zahájením prác je potrebné naše podzemné vedenia presne vytýčiť. O vytýčenie je potrebné požiadať na 
základe objednávky ŽSR, OR Zvolen, Stredisko miestnej správy a údržby káblovej techniky Zvolen, M.R. 
Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, kontaktné t.č. : 0902 950 493, e-mail: medved.peter@zsr.sk. Vytýčenie prevedú do 
15 dní odjej doručenia.

ŽSR, OR Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, pripomienky dané vo vyjadrení č. 08367/202l-SŽTS/92 zo 
dňa 29.11.2021:
• Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu 

stability a odvodnenia železničného telesa.
• Stavba bola prerokovaná so správcami železničných inžinierskych sietí. V blízkosti stavby sa nachádzajú 

inžinierske siete v správe Sekcie OZT a Sekcie EE. Vyjadrenie správcov sietí žiadame rešpektovať, pred začatím 
stavby presne vytýčiť a zabezpečiť ochranu týchto sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu.

• Keďže sa stavba bude realizovať v priestore možného ohrozenia bezpečnosti zamestnancov realizátora, je potrebné 
uzavrieť Dohodu o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v ZSR. Táto dohoda sa 
spisuje v zmysle zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z 9 Povoľovanie 
vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR a predpisu Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR (dohodu 
spracováva za OR Zvolen Ing. Backová - tf.045/ 229 5003).

• Stavebník minimálne dva týždne pred realizáciou pretláčania požiada o odborný technický dozor formou písomnej 
objednávky na Oblastnom riaditeľstve, Sekcii ŽTS, ul. Štefánikova 2, 960 02 Zvolen (tf. kontakt na odborný dozor: 
SMSÚ Zvolen, vedúci: Ing. Andráš tf.045 229 4380, mobil:0911 490 003).

• Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
• Kolaudáciu stavby podmieňujeme predložením projektu skutočného vyhotovenia stavby na OR Zvolen a vydaním 

súhlasného stanoviska OR Zvolen ku kolaudácii, ktoré bude zároveň potvrdením, že stavba bola uskutočnená v 
zmysle projektovej dokumentácie predloženej v stavebnom konaní.

• Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu.

ŽSR, OR Zvolen, sekcia elektrotechnicky a energetiky, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, podmienky dané 
v stanovisku č. 04539/2021/OR ZV/SEE-2 zo dňa 03.11.2021:
• Žiadateľ na vlastné náklady zaistí pred zahájením zemných prác vytýčenie káblového vedenia priamo na 

stavenisku.
• Vytýčenie bude vykonané na základe samostatnej objednávky, adresovanej na ŽSR, OR Zvolen - Sekcia EE, 

kontakt: p. Datková Elena č.t. 045/2294525 alebo na email: ORZV SEE@zsr.sk.
• Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť s: p. Slašťan Michal, tel. 945-2293561, 0902950496 alebo email: 

Slastan.Michal@zsr.sk.
• Žiadateľ upozorní SEE OR Zvolen, SMSÚ SZ Zvolen o zahájení stavebných prác najmenej 15 dní vopred na e- 

mail: SZ Zvolen@zsr.sk.
• Žiadateľ vo vzdialenosti lm po každej strane vytýčenej trasy vedenia nepoužije mechanizmy.
• Žiadateľ okamžite ohlási SEE OR Zvolen každé poškodenie podzemného káblového vedenia alebo zariadenia.
• Uvedené káblové trasy nesmú byť trvalo zneprístupnené položením ťažkých prekážok, zabetónovaním, nesmú sa 

nad nimi zriaďovať skládky materiálu a pod. a to ani počas prevádzania zemných prác.
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Po presnom zameraní káblovej trasy žiadame rešpektovať ochranné pásmo vonkajšieho podzemného el. vedenia, ktoré 
je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo 
na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
b) 3 m pri napätí nad 110 kV

Národná diaľničná spoločnosť. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podmienky dané vo vyjadrení č. 
3570/48198/40103/2021 zo dňa 28.07.2021:
• Stavba bude umiestnená v zmysle predloženej PD v stupni DÚR, vypracovanej Ing. Jurajom Moravčíkom z 

06/2021.
• Stavba bude umiestnená v zmysle predloženej PD v stupni DÚR, vypracovanej Ing. Jurajom Moravčíkom z 

06/2021.
• V zmysle §11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

investor stavby požiada cestný správny orgán ktorým pre diaľnice a rýchlostné cesty je Ministerstvo dopravy a 
výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, 810 05 
Bratislava (ďalej len „MDV SR") o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme rýchlostnej 
cesty Rl.

• NDS požaduje predložiť ďalší stupeň PD, v ktorej budú znázornené priečne rezy križovania rýchlostnej cesty Rl, na 
pripomienkovanie.

• V prípade, že si budú práce spojené s realizáciou stavby vyžadovať dopravné obmedzenia na rýchlostnej cesty Rl, 
NDS požaduje predložiť „Projekt organizácie dopravy počas realizácie stavby nad rýchlostnou cestou Rl" na 
posúdenie.

• Začiatok a ukončenie prác v cestnom ochrannom pásme rýchlostnej cesty Rl vopred oznámite vedúcemu Strediska 
správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len „SSÚR") 2 Nová Baňa, Mgr. Adrian Zima, tel. 0911 032 986, 
Železničný rad 22, 986 01 Nová Baňa a budete postupovať podľa jeho pokynov resp. pokynov ním povereného 
pracovníka.

• Všetci pracovníci budú dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
• V prípade vzniku škody na majetku NDS, je investor stavby povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

Poškodenie oznámi SSÚR 2 Nová Baňa, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.
• Budete rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej 

Časti rýchlostnej cesty Rl, ktoré ste si povinný vytýčiť pred zahájením prác.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.. Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica, podmienky dané vo 
vyjadrení č. BBRSC/03103/2021 BBRSC/05739/2021 zo dňa 29.10.2021:
• Technické podmienky realizácie stavby:
S pohľadu bezpečnosti cestnej premávky podľa paragrafu 20 Cestného zákona o pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov sa nesmú umiestňovať predmety tvoriace pevnú prekážku a jestvujúce pevné prekážky sa musia v 
lehotách ( prípadných rekonštrukciách) odstrániť.
Križovanie cesty 111/2511, 2515, 2518 a 2530 vzdušným vedením VN

• Nové podporné body budú osadené od uvedených ciest mimo ochranné pásmo uvedených ciest min. 15m od 
osi vozovky a jestvujúce je potrebné premiestniť tak aby netvorili pevnú prekážku a musia byť upresnené 
miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC a.s., pracovisko Žiar nad Hronom, Kamody 
Jaroslav t.č. 0918543605.
• Sieť v mieste križovania s cestou 111/2511,2515, 2518 a 2530 bude vedená vzdušné min. 6,2m od nivelety

vozovky cesty.
Nové VN vedenie v súbehu s cestou 11/428

• Nové VN vedenie v súbehu s cestou 11/428 vľavo smere staničemia v ckm 2,289 až 2,389 bude od 
vonkajšej hrany odvodňovacieho systému cesty 11/428 osadené min. 2m.

• Do spevnenej časti cesty a odvodňovacieho rigolu cesty III/2488 nebude vykonaný žiadny zásah. 
Križovanie cesty 11/428 pretláčaním - 1 krát v km cca 2,389

• Križovanie cesty bude vykonané pretláčaním chráničky
• Štartovacia a cieľová jama bude vykopaná minimálne lm od vonkajšej hrany odvodňovacieho systému

cesty 11/428 v hĺbke minimálne 1,2m od nivelety vozovky cesty a musí byť upresnené miestnou 
obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC a.s. pracovisko Žiar nad Hronom, Kamody 
Jaroslav t.č. 0918543605.

• Miesto križovania označiť podľa normy.
• Pretlak bude od priepustu a mostu cesty vzdialený minimálne 5m.
• Štartovacia a cieľová jama budú po vykonaní pretlaku zasypané a upravené do náležitého stavu.
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• Do spevnenej cesty ( živičný kryt) uvedených ciest nebude vykonaný žiadny zásah.
• Pri zahájení prác (k pretláčaniu chráničky) prizvať zástupcu BBRSCZH p. Kamody h o 0918543605.
• Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty 11/428, 111/2511, 2515, 2518 a 2530, jej označenia dotknutých 

úsekov cesty, v čase realizácie stavby „13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia", bude 
zodpovedať investor (stavebník). Za škody na zdraví a majetku spôsobenými činnosťou v súvislosti s výstavbou 
„13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia" zodpovedá investor.

• Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej- 
pozemnej komunikácie. Požiadať Okresný úrad, odbor

• pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom o určenie dočasného dopravného značenia počas 
vykonávania prác a o výnimku z ochranného pásma ciest.

• V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného 
ohrozenia stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnemu orgánu a správcovi cesty.

• V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov.

• Začatie a ukončenie prác , križovanie , súbeh cesty musí byť nahlásené min. 2 dní pred plánovaním začatím a 
ukončením stavby a schválené zodpovedným zástupcom BBRSC a.s., Kamody Jaroslav t.č. -t-421918543605.

• Zrealizované práce a dotknutý úsek cesty je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní od ukončenia prác 
zástupcovi BBRSC a. s. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce sa považujú za 
neukončené.

• Kontaktná osoba BBRSC a. s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Jaroslav Kamody 
t. č.: 0918 543 605.

• Žiadateľ ani jeho právny nástupcovia si nebudú uplatňovať náhradu škody spôsobenej vplyvom nepriaznivých 
účinkov dopravy na ceste 11/428, 111/2511, 2515, 2518 a 2530 (zimná údržba, zatekanie vody a iné) vzhľadom k 
tomu, že negatívne účinky dopravy sú v čase realizácie stavby známe.

• Križovanie cesty vzduchom, zemou a súbeh s cestou 11/428, 111/2511, 2515, 2518 a 2530 je možné realizovať len 
na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu ktorým je Okresný úrad v Žiari nad Hronom odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Energotel, a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, podmienky dané vo vyjadrení č. 620211952 zo dňa 06.08.2021:
• Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú 

úpravu vedení v plnom rozsahu,
• Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk,
• Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a 

upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na 
povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a 
bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom 
pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy vedení,

• Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
• Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
• zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom

aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
• Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a. s. ku kontrole, kde bude 

vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení,
• Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky,

fólia, markre).
• Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny 

priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia),
• V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas.
• V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a 

jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel a. s..

ŽSR, správa majetku ŽSR, Holekova 6, 811 04 Bratislava, podmienky dané vo vyjadrení č. 06847/202l/SM/SSZV-5 
zo dňa 07.07.2021:
1. Pozemky dotknuté stavbou sa nachádzajú v ochrannom pásme dráhy, Pozemok dotknutý stavbou je v správe ŽSRľ

p. č. pozemku k. ú. L V ŽSR Druh pozemku Celková výmera Výmera pozemku
pozemku dotknutá stavbou
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E-KNč. 1778/1 Žarnovica 3432 Zastavaná plocha a 
nádvorie

19342 m2 58 m2

Spolu 58 m2
Stanovisko SM ŽSR nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť/záväznosť je podmienená a nastáva: dňom 

uzavretia zmluvy medzi ŽSR a stavebníkom, ktorou stavebník preukáže „iné právo k pozemku“ v súlade s § 139 ods. 1 
písm. a), b) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon). Zmluva musí byť uzavretá pred vydaním stavebného povolenia.

SM ŽSR na hore uvedený účel uzavretie zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, alebo 
zmluvy o zriadení vecného bremena. Minimálna odplata za zriadenie vecného bremena bude v jednotkovej sadzbe 
16,30 €/m2 bez DPH a DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov (podľa cenových predpisov a 
trhových cien ku dňu vydania stanoviska). Uvedená sadzba sa môže zvýšiť v závislosti od zmeny cenových predpisov 
ŽSR alebo zmeny trhových pomerov v danej lokalite a čase uzatvárania zmluvy.

Zmluvu vyhotovíme na základe žiadosti stavebníka. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy je potrebné doručiť na ŽSR 
OSM Zvolen, Regionálne pracovisko hospodárenia s majetkom, M. R. Štefánika 295/2,960 02 Zvolen. K žiadosti 
žiadame doložiť katastrálnu mapu v mierke 1:1 000 s vyznačením záberu pozemkov v správe ŽSR dotknutých stavbou.

Mesto Žarnovica, Mestský úrad. Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica, podmienky dané vo vyjadrení č. 
4027/2021/OSMM zo dňa 25.08.2021:
2. Realizáciou zámeru rozšírenia VN vedenia budú dodržané prisľúbené kapacity dodávky elektrickej energie aj pre 

firmy realizujúce investície v priemyselnom areáli v meste Žarnovica.

Obec Rudno nad Hronom, Obecný úrad č. 16, 966 51 Rudno nad Hronom, podmienky dané vo vyjadrení č. QcÚ- 
2021/201-001 zo dňa 02.07.2021

Stavba „1352 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“ je trasovaná v súlade s platným územným 
plánom veľkého územného celku Banskobystrického kraja, ktorý bol schválený Vládou SR uzn. č. 394/1998 dňa 
09.06.1998, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Nariadením Vlády Slovenskej republiky č. 263/1998 Z. z., v znení 
VZN BBSK č.4/2004, č.6/2007, č. 14/2010 a č.27/2014 I kde v jeho záväznej časti, v Záväzných regulatívoch funkčného 
a priestorového usporiadania územia v Časti 7.2. Zásobovanie elektrickou energiou, v bode 7.2.8. je uvedené: 
rezervovať priestor pre nové transformačné stanice a koridory pre prívodné 110 kV vedenia v obciach Zvolen, 
Fiľakovo, Lučenec, Detva, Nová Baňa, Poltár. Zásobovanie elektrickou energiou je podľa bodu 8.5. realizáciou 
rozvodní a transformovní 110/22 kV v mestách Zvolen, Fiľakovo, Detva, Nová Baňa, Lučenec, Poltár s prívodnými 110 
kV vedeniami, je v štádiu „Návrhu“ a je považovaná za verejnoprospešnú stavbu. Obec Rudno nad Hronom nemá 
námietky voči dokumentácii pre územné rozhodnutie.

Rozhodnutie o námietkach a prípomienkách účastníkov konania;

V začatom územnom konaní boli vznesené námietky a pripomienky, podané Imrichom Bartošom, 966 51 Rudno nad 
Hronom č. 135, Lýdiou Valkovou, 966 51 Rudno nad Hronom 136, v zastúpení Ing. Jánom Valkom, ul. Záhradná č. 
6, 968 01 Nová Baňa, Evou Fedákovou, ul. A. Dubčeka č. 377/39, 965 01 Žiar nad Hronom, Jozefom Bartošom, ul. 
Kpt. M. Uhra č. 53/8, 907 01 Myjava v zákonom stanovenej lehote, pred a počas ústneho pojednávania spojeného 
s miestnym zisťovaním. Tieto námietky boli stavebným úradom uznané ako opodstatnené a boli zohľadnené v konaní, 
v dôsledku čoho bolo územné konanie prerušené.
Opodstatnenosť námietok podaných Oľgou Galbavou vznesených po zákonnom stanovenej lehote mala byť posúdená 
v pokračovaní územného konania. Vzhľadom k tomu, že námietky boli účastníčkou konania zrušené - stiahnuté 
stavebný úrad o ich opodstatnenosti v pokračujúcom konaní nerozhoduje.

Stavebný úrad z dôvodu zmien v dokumentácii pre územné konanie po zapracovaní námietok a pripomienok podaných 
v zákonom stanovenej lehote oznámil pokračovanie územného konania a určil novú lehotu na vznesenie námietok a 
pripomienok účastníkov v pokračujúcom územnom konaní, o ktorých stavebný úrad rozhodol nasledovne:

1. Michal Izák, Nad mlynom 25, 966 81 Žarnovica námietka podaná dňa 13.03.2023 na mestský úrad Nová 
Baňa pod č. 2023/01891 a námietka podaná dňa 13.03.2023 Michalom Izákom a Oľgou Galbavou na mestský 
úrad Žarnovica zaprotokolovaná pod č. 1795 postúpená na vybavenie na mesto Nová Baňa dňa 17.03.2023 
pod prot. č. 2023/02019. Oľga Galbavá e-mailom dňa 05.04.2023 oznámila primátorovi mesta, že námietky 
ňou podané ruší a sťahuje čo potvrdila písomne aj listom zo dňa 05.04.2023.
Citácia námietky:
„VEC : „13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“- podanie námietok v rámci územného konania 
Mesto Nová Baňa dňa 1.3.2023 pod číslom VVŽPSM 2022/00731 /01604-2023-ozn.Uk oznámilo pokračovanie 
začatého územného konania so zmenou trasy stavby: „13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“, 
pre stavebníka Stredoslovenskú distribučnú a. s..
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Výstavbou vyššie uvedenej stavby budú dotknuté pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Žarnovica a to parcela KNE 
480/1,druh pozemku trvalý trávny porast, parcela KNE 479/2 ,druh pozemku trvalý trávny porast a parcela KNE 
479/3 ,druh pozemku orná pôda, ktoré sú umiestnené v zastavanom území sú Okresným úradom Žarnovica 
evidované na LV 3804 - parcela KNE 480/1 a LV 2938 -parcela KNE 479/2 a 479/3.
Parcely KNE 480/1, KNE 479/2 a KNE 479/3 sú súčasťou parcely KNC 1874/1 nachádzajúcou sa v k.ú. Žarnovica, 
druh pozemku trvalý trávny porast, ktorá je umiestnená v zastavanom území obec a na ktorú nie je evidovaný LV. 
Týmto je preukázané umiestnenie časti stavby, ktorá sa dotýka našich vlastníckych vzťahov v zastavanom území 
obce.
Ako účastníci konania - spoluvlastníci pozemkov ,ktoré budú dotknuté výstavbou využívame svoje právo a k 
predmetnému konaniu dávame nasledovné námietky:
Trasa VN vedenia 2x22kV zemný kábel (Č. 1464/Č. 1465) + optický zemný kábel - vývod z bude podľa nám 
dostupným podkladov je vedená v súbehu s jestvujúcimi VN vedeniami, tak aby vraj v čo najmenšej miere došlo k 
obmedzeniu dotknutých pozemkov. Súčasťou stavby je aj nový optický zemný kábel.
To že trasa VN a optického kábla bude podľa predloženého návrhu vedená z veľkej časti v súbehu s jestvujúcim 
VN vedením ešte nezakladá právny nárok realizovať stavbu na cudzích pozemkoch .Súbeh s jestvujúcimi VN 
vedeniami neznamená ,že k výstavbe nie je potrebný súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov.
Stavebný zákon - zákon č.50/1976 Zb v znení neskorších noviel presne vymedzuje , ako sa majú v rámci územného 
a stavebného konania vyriešiť vlastnícke vzťahy k pozemkom , ktoré budú výstavbou dotknuté. Podľa §-u 38 
stavebného zákona musí navrhovateľ k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby doložiť vlastnícke 
alebo iné práva k pozemkom . Bez súhlasu vlastníka možno územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydať len 
vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.
O pripravovanej výstavbe sme sa náhodne dozvedeli a to až po zahájení územného konania Mestom Nová Baňa, 
ktoré bolo oznámené verejnou vyhláškou VŽPSM 2022/00731/11761- ozn UK zo dňa 19.7.2022 a VŽPSM 
2022/00731/11761- výzvy zo dňa 18.8.2022. Poznamenávame, že podľa vyššie uvedených oznámení bolo územné 
konanie zahájené 3.5.2022 a do doby podania námietok sme neboli kontaktovaní zo strany navrhovateľa SSD a.s. a 
čo je zarážajúce ani zo ani zo strany stavebného úradu, ktorý mu nikdy nenariadil doplniť podanie o súhlasy 
vlastníkov parciel, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území jednotlivých katastrov.
Podľa vyššie uvedených listov vlastníctva sa dotknuté pozemky preukázateľne nachádzajú v zastavanom území 
obce. V našom prípade v zastavanom území mesta Žarnovica . Podľa stavebného zákona, ale aj podľa zákona o 
energetike mal stavebník povinnosť zámer prerokovať so všetkými dotknutými vlastníkmi a zabezpečiť ich súhlas . 
Stavebný úrad mal takúto žiadosť pokladať za neúplnú a vyzvať stavebníka na dokladovanie vlastníckych vzťahov 
k pozemku.
Pozemky v našom spoluvlastníctve sú už teraz znehodnotené rôznymi inžinierskymi sieťami. Ďalšie siete by 
pozemky ešte viac znehodnotili a ešte viac znížili ich hodnotu.
Na základe vyššie uvedeného nesúhlasíme s vydaním územného rozhodnutia.
Poznámka:
V oznámení o pokračovaní začatého územného konania so zmenou trasy je uvedené citujeme : „ Po uplynutí 
zákonom stanovenej lehoty boli k predloženému návrhu podané ďalšie pripomienky a námietky účastníkov 
konania, ktoré sa týkali úseku podzemného vedenia: 2 x 22 kV zemný kábel (Č. 1464/Č. 1465) + optický zemný 
kábel - vývod z rozvodne Žarnovica po p. b. č. 1. Súbeh s existujúcimi 22 kV káblami“.
K uvedenému poznamenávame : Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania bolo oznámené 
Mestom Nová Baňa dňa VŽPSM 2022/00731/11072- ozn.UK dňa 19.7.2022. Oznámenie bolo formou verejnej 
vyhlášky.
Vo vyššie uvedenom oznámení o začatí územného konania je ďalej uvedené - citujeme : Vzhľadom na to, že 
umiestnením stavby a jej následnou realizáciou môžu byť dotknuté práva, resp. oprávnené záujmy, ďalších tohto 
času pre navrhovateľa i stavebný úrad neznámych účastníkov konania, stavebný úrad zároveň oznamuje začatie 
územného konania neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a 
preto toto oznámenie má zároveň povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní v mieste 
obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Účastníci územného konania, ktorým bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou, môžu svoje námietky a 
pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. 
Verejná vyhláška bola v Meste Nová Baňa vyvesená dňa 19.7.2022. Konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré 
sa konalo dňa 09.08.2022 . Námietky sme podali a to písomne poštou dňa 16.8.2022, čím bola dodržaná lehota 
stanovená v oznámení. V Žarnovici, 13.03.2023“.

Vysporiadanie sa s námietkou
Plánované rozšírenie VN vedenia je verejnoprospešnou stavbou, ktorá bude slúžiť k lepšiemu a efektívnejšiemu 

zásobovaniu elektrickou energiou obyvateľov ako aj podnikateľských subjektov okresu Žarnovica v zmysle schváleného 
Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj vyhláseným nariadením vlády Slovenskej republiky č. 
263/1998 Z.z. v znení VZN BBSK č.4/2004, č.6/2007, č. 14/2010 a č.27/2014 I kde v jeho záväznej časti, v Záväzných 
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regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia v časti 7.2. Zásobovanie elektrickou energiou, v bode
7.2.8. je uvedené: rezervovať priestor pre nové transformačné stanice a koridory pre prívodné 110 kV vedenia v 
obciach Zvolen, Fiľakovo, Lučenec, Detva, Nová Baňa, Poltár. Zásobovanie elektrickou energiou je podľa bodu 8.5. 
realizáciou rozvodní a transformovní 110/22 kV v mestách Zvolen, Fiľakovo, Detva, Nová Baňa, Lučenec, Poltár s 
prívodnými 110 kV vedeniami.

V zmysle platného územného plánu sídelného útvaru (ÚP N SÚ) Žarnovica, schváleného dňa 19.02.1982 
rozhodnutím ONV v Žiari nad Hronom č. 37/82 vrátane jeho doplnkov sú uvedené dotknuté pozemky KN E 480/1, 
479/2 a 479/3 v katastrálnom území Žarnovica určené ako plocha výroby, skladov a zariadení technickej vybavenosti. 
Cez uvedené dotknuté pozemky v súčasnosti prechádzajú dve existujúce elektrické vzdušné vedenia VN, v uvedenom 
koridore je umiestnená trafostanica. Do uvedených dotknutých pozemkov zasahuje ochranné pásmo vzdušných 
vedení a v západnej časti uvedených dotknutých pozemkov je umiestnené aj vodovodné potrubie DN100.

V územnom pláne mesta Nová Baňa, schválenom uznesením MsZ č. 1/2022 a VZN č. 1/2022 dňa 23.02.2022 
v obsahovej časti C 6. Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia územia v bode C 6.2 Zásobovanie 
elektrickou energiou sa píše
1. rezervovať  priestor na výhľadovú realizáciu dvojitého 110 kV vedenia v smere Rz ŽSR Kozárovce - Rz Žarnovica, s 

uvažovaným prepojením na navrhovanú rozvodňu a transformovňu v Novej Bani
2. vybudovať novú 110/22 kV rozvodňu a transformovňu v južnej časti katastrálneho územia mesta Nová Baňa za 

areálom firmy Cortizo Slovakia, a.s., ktorá bude pripojená na trasu 110 kV ťažkého vedenia prívodom 2 x 110 k V, 
zrealizovať navrhované prekládky VN 22 kV distribučných vedení s novými VN 22 kV prípojkami,

Stavba „13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“ je výstavbou paralelne prebiehajúceho 22kV VN 
vedenia, ktoré má menšie ochranné pásmo ako by to bolo v prípade výstavby 110 kV VN vedenia, ktoré predmetné 
schválené územné plány umožňujú.
V zmysle listov vlastníctva č. 2938, 3008 sú pozemky podľa KN E pare. č. 479/3, 480/1 druh pozemku - trvalý trávny 
porast v spoluvlastníckych podieloch 9-tich spoluvlastníkov. Uvedené pozemky sa nevyužívajú ako trvalý trávny porast, 
ale ako priemyselná zóna, čo je aj v zmysle územného plánu mesta Žarnovica, podľa ktorého je daná lokalita zaradená 
do územného plánu ako plocha výroby, skladov a zariadení technickej vybavenosti.
Navrhované rozšírenie VN vedenia je v zmysle predloženej dokumentácie k územnému konaniu so zapracovaním 
pripomienok - zmena trasy v k.ú. Rudno nad Hronom. Predmetné VN vedenie bude po vývode z rozvodne Žarnovica 
vedené v zemi, v káblovej ryhe v trase existujúceho vzdušného VN vedenia, čím nedôjde k ďalšiemu znehodnoteniu 
pozemkov a rozšíreniu jestvujúceho ochranného pásma. Teda umiestnením navrhovanej stavby nebudú predmetné 
pozemky dotknuté v rozsahu väčšom, ako je tomu už v súčasnosti. Na predmetných pozemkoch bude po vývode 
z rozvodne Žarnovica v dĺžke trasy 650 m umiestnený 2 * 22 kV zemný kábel (Č.1464/Č.1465) a optický zemný kábel 
v súbehu v trase nachádzajúcej sa pod existujúcimi 22 kV káblami VN.
Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka 
územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný 
účel pozemok vyvlastniť. V zmysle ustanovení zákona č.282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom 
obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, možno 
pozemky pre uskutočnenie stavby vyvlastniť, obmedziť vlastnícke právo zriadením práva zodpovedajúceho vecnému 
bremenu k pozemku. Vyvlastnenie možno uskutočniť vo verejnom záujme a musí byť v súlade s cieľmi a zámermi 
územného plánovania.

Vzhľadom na uvedené sa jedná o verejnoprospešnú stavbu, ktorá je zahrnutá v schválenom Územnom pláne 
veľkého územného celku Banskobystrický kraj vyhláseným nariadením vlády Slovenskej republiky č. 263/1998 Z.z. v 
znení VZN BBSK č.4/2004, č.6/2007, č. 14/2010 a č.27/2014, územného plánu sídelného útvaru (ÚPN SÚ) Žarnovica, 
schváleného dňa 19.02.1982 rozhodnutím ONV v Žiari nad Hronom č. 37/82, územného plánu mesta Nová Baňa, 
schválenom uznesením MsZ č. 1/2022 a VZN č. 1/2022 dňa 23.02.2022, územného plánu obce Brehy schváleného 
uznesením OZ Brehy č. 18/2011, zo dňa 01.04.2011.
Stavebný úrad na základe vyššie uvedeného námietku zamieta ako neopodstatnenú.

2. Branislav Bartoš, Rudno nad Hronom 120, 966 51 Rudno nad Hronom. Námietka podaná dňa 13.03.2023 
na mestský úrad Nová Baňa pod prot. č. 2023/01936. Citácia námietky:
„VEC: stavba 13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia - nesúhlasné stanovisko s vydaním 
územného rozhodnutia.
Dole podpísaný Branislav Bartoš, ako vlastník pozemku, k. ú. Rudno nad Hronom, pare. č. E KN 282/12, o výmere 
1475 m 2, umiestnenom v zastavanom území obce, vedenom na liste vlastníctva č. 823 (ďalej iba pozemok), 
vyjadrujem týmto svoj nesúhlas s vydaním územného rozhodnutia o umiestnení stavby 13523 - Žarnovica - Nová 
Baňa - Rozšírenie VN vedenia (ďalej iba stavba), navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri 
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 (ďalej iba navrhovateľ), ktorého oznámenie o pokračovaní 
začatého územného konania so zmenou trasy a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pod 
Prot. č. VŽPSM 2022/00731/01604-2023-ozn.UK, zo dňa 01.03.2023 bolo dňa 02.03.2023 oznámené na 
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elektronickej úradnej tabuli Mesta Nová Baňa Rudno nad Hronom.
Svoj nesúhlas odôvodňujem skutočnosťou, že uvedenou stavbou dôjde k úplnému znehodnoteniu pozemku, na 
ktorom nebude možné v budúcnosti realizovať žiadnu stavbu pozemného charakteru na bývanie alebo na iné účely. 
Týmto súčasne žiadam o zmenu trasovania stavby mimo pozemok tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu, prípadne 
jeho vedením v zemi v osi existujúceho VN vedenia.
So stavbou budem súhlasiť iba za podmienky, že so strany navrhovateľa stavby dôjde k odkúpeniu pozemku alebo 
k finančnej kompenzácii za znehodnotenie pozemku a súčasne za podmienky, že k písomnej dohode s 
navrhovateľom stavby, ako aj k finančnému plneniu dôjde ešte pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby.

Vysporiadanie sa s námietkou:
Plánované rozšírenie VN vedenia je verejnoprospešnou stavbou, ktorá bude slúžiť k lepšiemu a efektívnejšiemu 

zásobovaniu elektrickou energiou obyvateľov ako aj podnikateľských subjektov okresu Žarnovica v zmysle schváleného 
Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj vyhláseným nariadením vlády Slovenskej republiky č. 
263/1998 Z.z. v znení VZN BBSK č.4/2004, č.6/2007, č. 14/2010 a č.27/2014 I kde v jeho záväznej časti, v Záväzných 
regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia v časti 7.2. Zásobovanie elektrickou energiou, v bode
7.2.8. je uvedené: rezervovať priestor pre nové transformačné stanice a koridory pre prívodné 110 kV vedenia v 
obciach Zvolen, Fiľakovo, Lučenec, Detva, Nová Baňa, Poltár. Zásobovanie elektrickou energiou je podľa bodu 8.5. 
realizáciou rozvodní a transformovní 110/22 kV v mestách Zvolen, Fiľakovo, Detva, Nová Baňa, Lučenec, Poltár s 
prívodnými 110 kV vedeniami.

Plánované rozšírenie VN vedenia bude paralelne kopírovať už existujúce vedenie, čím nedôjde k ďalšiemu 
znehodnoteniu pozemku, resp. nebude bránené jeho doterajšiemu využitiu. Trasovanie nového VN vedenia je navrhnuté 
tak, aby čo najmenej zasahovalo do pozemku KN E 282/12 v katastrálnom území Rudno nad Hronom, vlastníka p. 
Branislava Bartoša. Plánované rozšírenie VN vedenia je verejnoprospešnou stavbou, ktorá bude slúžiť k lepšiemu 
a efektívnejšiemu zásobeniu elektrickou energiou obyvateľov ako aj podnikateľských subjektov okresu Žarnovica.
Stavba „13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“ je výstavbou paralelne prebiehajúceho 22kV VN 
vedenia, ktoré má menšie ochranné pásmo ako by to bolo v prípade výstavby 110 kV VN vedenia, ktoré predmetné 
schválené územné plány umožňujú.
Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka 
územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný 
účel pozemok vyvlastniť.

V zmysle ustanovení zákona č.282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení 
vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, možno pozemky pre 
uskutočnenie stavby vyvlastniť, obmedziť vlastnícke právo zriadením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 
k pozemku. Vyvlastnenie možno uskutočniť vo verejnom záujme a musí byť v súlade s cieľmi a zámermi územného 
plánovania.

Vzhľadom na uvedené sa jedná o verejnoprospešnú stavbu, ktorá je zahrnutá v schválenom Územnom pláne 
veľkého územného celku Banskobystrický kraj vyhláseným nariadením vlády Slovenskej republiky č. 263/1998 Z.z. v 
znení VZN BBSK č.4/2004, č.6/2007, č. 14/2010 a č.27/2014, územného plánu sídelného útvaru (ÚPN SÚ) Žarnovica, 
schváleného dňa 19.02.1982 rozhodnutím ONV v Žiari nad Hronom č. 37/82, územného plánu mesta Nová Baňa, 
schválenom uznesením MsZ č. 1/2022 a VZN č. 1/2022 dňa 23.02.2022, územného plánu obce Brehy schváleného 
uznesením OZ Brehy č. 18/2011, zo dňa 01.04.2011.
Stavebný úrad na základe vyššie uvedeného námietku zamieta ako neopodstatnenú.

3. Katarína Agresia, rod. Oravcova, Häuptli 506, 51 12 Thalheim - AG, CH - Švajčiarsko, námietka podaná 
dňa 21.03.2023 na mestský úrad Nová Baňa pod. č. 2023/02069.
Citácia námietky:
„Vec: Jednorázová odplata za uloženie líniovej stavby na parcelách ktorých som spoluvlastníckou. Námietka. 
Prot.č.:VŽPSM 2022 00731 /01604-2023-ozn.Uk.
Na verejnej tabuli mesta Žarnovica som našla oznam z 01.03.2023 o už mi aj známej plánovanej líniovej stavby k 
rozšíreniu VN vedenia 13523-Žamovica-Nová Baňa. Keďže je to plánované aj cez parcely na ktorých som aj ja 
spoluvlastníckou L V 3804 a LV 2938 trvalý trávnatý porast žiadam o jednorazovú finančnú odplatu za vecné 
bremeno ako aj o informácie počas celého obdobia až do schválenia projektu. Finančnú odplatu za vecné bremeno 
sme už spolu s mojimi spoluvlastníkmi dali na vedomie a jej hodnota je 24 000 euro s čím aj ja súhlasím. Túto 
odplatu si želáme zaslať ešte vopred v predzmluve o budúcej zmluve. Zápis o vecnom bremene do katastrálnej 
mapy sa musí stotožňovať s geometrickým plánom tohto projektu. Pri nedodržaní týchto podmienok s líniovou 
stavbou cez naše parcely nesúhlasím!

Vysporiadanie sa s námietkou:
Stavebný úrad posúdil, že sa nejedná o námietku, resp. pripomienku k umiestneniu stavby v prebiehajúcom územnom 

konaní, ale o požadovanú účastníčkou konania stanovenú kompenzáciu za umiestnenie stavby na pozemkoch.
V zmysle platného územného plánu sídelného útvaru (ÚPN SÚ) Žarnovica, schváleného dňa 19.02.1982 rozhodnutím 
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ONV v Žiari nad Hronom č. 37/82 vrátane jeho doplnkov sú uvedené dotknuté pozemky KN E 480/1, 479/2 a 479/3 
v katastrálnom území Žarnovica určené ako plocha výroby, skladov a zariadení technickej vybavenosti. Cez uvedené 
dotknuté pozemky v súčasnosti prechádzajú dve existujúce elektrické vzdušné vedenia VN, v uvedenom koridore je 
umiestnená trafostanica. Do uvedených dotknutých pozemkov zasahuje ochranné pásmo vzdušných vedení a v západnej 
časti uvedených dotknutých pozemkov je umiestnené aj vodovodné potrubie DN100.
Navrhované rozšírenie VN vedenia je v zmysle predloženej dokumentácie k územnému konaniu so zapracovaním 
pripomienok - zmena trasy v k.ú. Rudno nad Hronom. Predmetné VN vedenie bude po vývode z rozvodne Žarnovica 
vedené v zemi, v káblovej ryhe v trase existujúceho vzdušného VN vedenia, čím nedôjde k ďalšiemu znehodnoteniu 
pozemkov a rozšíreniu jestvujúceho ochranného pásma. Teda umiestnením navrhovanej stavby nebudú predmetné 
pozemky dotknuté v rozsahu väčšom, ako je tomu už v súčasnosti. Na predmetných pozemkoch bude po vývode 
z rozvodne Žarnovica v dĺžke trasy 650 m umiestnený 2 * 22 kV zemný kábel (Č.1464/Č.1465) a optický zemný kábel 
v súbehu v trase nachádzajúcej sa pod existujúcimi 22 kV káblami VN.
Stavba „13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“ je výstavbou paralelne prebiehajúceho 22kV VN 
vedenia, ktoré má menšie ochranné pásmo ako by to bolo v prípade výstavby 110 k V VN vedenia, ktoré predmetné 
schválené územné plány umožňujú.
V zmysle listov vlastníctva č. 2938, 3008 sú pozemky podľa KN E pare. č. 479/3, 480/1 druh pozemku - trvalý trávny 
porast v spoluvlastníckych podieloch 9-tich spoluvlastníkov. Uvedené pozemky sa nevyužívajú ako trvalý trávny porast, 
ale ako priemyselná zóna, čo je aj v zmysle územného plánu mesta Žarnovica, podľa ktorého je daná lokalita zaradená 
do územného plánu ako plocha výroby, skladov a zariadení technickej vybavenosti.

Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu 
vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na 
navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

V zmysle ustanovení zákona č.282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení 
vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, možno pozemky pre 
uskutočnenie stavby vyvlastniť, obmedziť vlastnícke právo zriadením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 
k pozemku. Vyvlastnenie možno uskutočniť vo verejnom záujme a musí byť v súlade s cieľmi a zámermi územného 
plánovania.

Vzhľadom na uvedené sa jedná o verejnoprospešnú stavbu, ktorá je zahrnutá v schválenom Územnom pláne 
veľkého územného celku Banskobystrický kraj vyhláseným nariadením vlády Slovenskej republiky č. 263/1998 Z.z. v 
znení VZN BBSK č.4/2004, č.6/2007, č. 14/2010 a č.27/2014, územného plánu sídelného útvaru (ÚPN SÚ) Žarnovica, 
schváleného dňa 19.02.1982 rozhodnutím ONV v Žiari nad Hronom č. 37/82, územného plánu mesta Nová Baňa, 
schválenom uznesením MsZ č. 1/2022 a VZN č. 1/2022 dňa 23.02.2022, územného plánu obce Brehy schváleného 
uznesením OZ Brehy č. 18/2011, zo dňa 01.04.2011.
Stavebný úrad na základe vyššie uvedeného námietku zamieta ako neopodstatnenú.

4. Blanka Curto, Grubenweg 5, 5034 SUHR, SWISS, námietka podaná dňa 21.03.2023 pod č. 2023/02068.
Citácia námietky:
„VEC : „13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“- podanie námietok v rámci územného konania 
Mesto Nová Baňa dňa 1.3.2023 pod číslom WŽPSM 2022/00731/01604-2023-ozn.Uk oznámilo pokračovanie 
začatého územného konania so zmenou trasy stavby: „13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“, 
pre stavebníka Stredoslovenskú distribučnú a. s..
Výstavbou vyššie uvedenej stavby budú dotknuté pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Žarnovica a to parcela KNE 
480/1 ,druh pozemku trvalý trávny porast, parcela KNE 479/2 ,druh pozemku trvalý trávny porast a parcela KNE 
479/3 ,druh pozemku orná pôda, ktoré sú umiestnené v zastavanom území sú Okresným úradom Žarnovica 
evidované na LV 3804 - parcela KNE 480/1 a LV 2938 -parcela KNE 479/2 a 479/3.
Parcely KNE 480/1 , KNE 479/2 a KNE 479/3 sú súčasťou parcely KNC 1874/1 nachádzajúcou sa v k. ú. 
Žarnovica ,druh pozemku trvalý trávny porast, ktorá je umiestnená v zastavanom území obec a na ktorú nie je 
evidovaný LV. Týmto je preukázané umiestnenie časti stavby ktorá sa dotýka našich vlastníckych vzťahov v 
zastavanom území obce.
Ako účastníci konania- spoluvlastníci pozemkov ,ktoré budú dotknuté výstavbou využívame svoje právo a k 
predmetnému konaniu dávame nasledovné námietky:
Trasa VN vedenia 2x22kV zemný kábel (Č. 1464/Č. 1465) + optický zemný kábel - vývod z bude podľa nám 
dostupným podkladov je vedená v súbehu s jestvujúcimi VN vedeniami, tak aby vraj v čo najmenšej miere došlo k 
obmedzeniu dotknutých pozemkov. Súčasťou stavby je aj nový optický zemný kábel.
To že trasa VN a optického kábla bude podľa predloženého návrhu vedená z veľkej časti v súbehu s jestvujúcim 
VN vedením ešte nezakladá právny nárok realizovať stavbu na cudzích pozemkoch .Súbeh s jestvujúcimi VN 
vedeniami neznamená ,že k výstavbe nie je potrebný súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov.
Stavebný zákon - zákon č.50/1976 Zb v znení neskorších noviel presne vymedzuje , ako sa majú v rámci územného 
a stavebného konania vyriešiť vlastnícke vzťahy k pozemkom, ktoré budú výstavbou dotknuté. Podľa §-u 38 
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stavebného zákona musí navrhovateľ k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby doložiť vlastnícke 
alebo iné práva k pozemkom . Bez súhlasu vlastníka možno územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydať len 
vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.
O pripravovanej výstavbe sme sa náhodne dozvedeli a to až po zahájení územného konania Mestom Nová Baňa, 
ktoré bolo oznámené verejnou vyhláškou VŽPSM 2022/00731/11761- ozn. UK zo dňa 19.7.2022 a VŽPSM 
2022/00731/11761- výzvy zo dňa 18.8.2022. Poznamenávame, že podľa vyššie uvedených oznámení bolo územné 
konanie zahájené 3.5.2022 a do doby podania námietok sme neboli kontaktovaní zo strany navrhovateľa SSD a. s. a 
čo je zarážajúce ani zo ani zo strany stavebného úradu, ktorý mu nikdy nenariadil doplniť podanie o súhlasy 
vlastníkov parciel, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území jednotlivých katastrov.
Podľa vyššie uvedených listov vlastníctva sa dotknuté pozemky preukázateľne nachádzajú v zastavanom území 
obce. V našom prípade v zastavanom území mesta Žarnovica . Podľa stavebného zákona, ale aj podľa zákona o 
energetike mal stavebník povinnosť zámer prerokovať so všetkými dotknutými vlastníkmi a zabezpečiť ich súhlas . 
Stavebný úrad mal takúto žiadosť pokladať za neúplnú a vyzvať stavebníka na dokladovanie vlastníckych vzťahov 
k pozemku.
Pozemky v našom spoluvlastníctve sú už teraz znehodnotené rôznymi inžinierskymi sieťami. Ďalšie siete by 
pozemky ešte viac znehodnotili a ešte viac znížili ich hodnotu.
Na základe vyššie uvedeného nesúhlasíme s vydaním územného rozhodnutia.
Poznámka:
V oznámení o pokračovaní začatého územného konania so zmenou trasy je uvedené citujeme . „ Po uplynutí 
zákonom stanovenej lehoty boli k predloženému návrhu podané ďalšie pripomienky a námietky účastníkov 
konania, ktoré sa týkali úseku podzemného vedenia: 2 x 22 kV zemný kábel (Č. 1464/Č. 1465) + optický zemný 
kábel - vývod z rozvodne Žarnovica po p. b. č. 1. Súbeh s existujúcimi 22 kV káblami“.
K uvedenému poznamenávame: Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania bolo oznámené 
Mestom Nová Baňa dňa VŽPSM 2022/00731/11072- ozn. UK dňa 19.7.2022. Oznámenie bolo formou verejnej 
vyhlášky.
Vo vyššie uvedenom oznámení o začatí územného konania je ďalej uvedené - citujeme : Vzhľadom na to, že 
umiestnením stavby a jej následnou realizáciou môžu byť dotknuté práva, resp. oprávnené záujmy, ďalších tohto 
času pre navrhovateľa i stavebný úrad neznámych účastníkov konania, stavebný úrad zároveň oznamuje začatie 
územného konania neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a 
preto toto oznámenie má zároveň povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní v mieste 
obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Účastníci územného konania, ktorým bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou, môžu svoje námietky a 
pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. 
Verejná vyhláška bola v Meste Nová Baňa vyvesená dňa 19.7.2022. Konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré 
sa konalo dňa 09.08.2022. Námietky sme podali a to písomne poštou dňa 16.8.2022, čím bola dodržaná lehota 
stanovená v oznámení. V SUHR, Švajčiarsko dňa 14.03.2023.“

Vysporiadanie sa s námietkou:
Plánované rozšírenie VN vedenia je verejnoprospešnou stavbou, ktorá bude slúžiť k lepšiemu a efektívnejšiemu 

zásobovaniu elektrickou energiou obyvateľov ako aj podnikateľských subjektov okresu Žarnovica v zmysle schváleného 
Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj vyhláseným nariadením vlády Slovenskej republiky č. 
263/1998 Z.z. v znení VZN BBSK č.4/2004, č.6/2007, č. 14/2010 a č.27/2014 1 kde v jeho záväznej časti, v Záväzných 
regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia v časti 7.2. Zásobovanie elektrickou energiou, v bode
7.2.8. je uvedené: rezervovať priestor pre nové transformačné stanice a koridory pre prívodné 110 kV vedenia v 
obciach Zvolen, Fiľakovo, Lučenec, Detva, Nová Baňa, Poltár. Zásobovanie elektrickou energiou je podľa bodu 8.5. 
realizáciou rozvodní a transformovní 110/22 kV v mestách Zvolen, Fiľakovo, Detva, Nová Baňa, Lučenec, Poltár s 
prívodnými 110 kV vedeniami.

V zmysle platného územného plánu sídelného útvaru (ÚPN SÚ) Žarnovica, schváleného dňa 19.02.1982 
rozhodnutím ONV v Žiari nad Hronom č. 37/82 vrátane jeho doplnkov sú uvedené dotknuté pozemky KN E 480/1, 
479/2 a 479/3 v katastrálnom území Žarnovica určené ako plocha výroby, skladov a zariadení technickej vybavenosti. 
Cez uvedené dotknuté pozemky v súčasnosti prechádzajú dve existujúce elektrické vzdušné vedenia VN, v uvedenom 
koridore je umiestnená trafostanica. Do uvedených dotknutých pozemkov zasahuje ochranné pásmo vzdušných 
vedení a v západnej časti uvedených dotknutých pozemkov je umiestnené aj vodovodné potrubie DN100.

V územnom pláne mesta Nová Baňa, schválenom uznesením MsZ č. 1/2022 a VZN č. 1/2022 dňa 23.02.2022 
v obsahovej časti C 6. Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia územia v bode C 6.2 Zásobovanie 
elektrickou energiou sa píše
3. rezervovať priestor na výhľadovú realizáciu dvojitého 110 kV vedenia v smere Rz ŽSR Kozárovce - Rz Žarnovica, s 

uvažovaným prepojením na navrhovanú rozvodňu a transformovňu v Novej Bani
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4. vybudovať novú 110/22 kV rozvodňu a transformovňu v južnej časti katastrálneho územia mesta Nová Baňa za 
areálom firmy Cortizo Slovakia, a.s., ktorá bude pripojená na trasu 110 kV ťažkého vedenia prívodom 2 x 110 kV, 
zrealizovať navrhované prekládky VN 22 kV distribučných vedení s novými VN22 kVprípojkami,

Stavba „13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“ je výstavbou paralelne prebiehajúceho 22kV VN 
vedenia, ktoré má menšie ochranné pásmo ako by to bolo v prípade výstaby 110 kV VN vedenia, ktoré predmetné 
schválené územné plány umožňujú.

V zmysle listov vlastníctva č. 2938, 3008 sú pozemky podľa KN E pare. č. 479/3, 480/1 druh pozemku - 
trvalý trávny porast v spoluvlastníckych podieloch 9-tich spoluvlastníkov. Uvedené pozemky sa nevyužívajú ako trvalý 
trávny porast, ale ako priemyselná zóna, čo je aj v zmysle územného plánu mesta Žarnovica, podľa ktorého je daná 
lokalita zaradená do územného plánu ako plocha výroby, skladov a zariadení technickej vybavenosti.
Navrhované rozšírenie VN vedenia je v zmysle predloženej dokumentácie k územnému konaniu so zapracovaním 
pripomienok - zmena trasy v k.ú. Rudno nad Hronom. Predmetné VN vedenie bude po vývode z rozvodne Žarnovica 
vedené v zemi, v káblovej ryhe v trase existujúceho vzdušného VN vedenia, čím nedôjde k ďalšiemu znehodnoteniu 
pozemkov a rozšíreniu jestvujúceho ochranného pásma. Teda umiestnením navrhovanej stavby nebudú predmetné 
pozemky dotknuté v rozsahu väčšom, ako je tomu už v súčasnosti. Na predmetných pozemkoch bude po vývode 
z rozvodne Žarnovica v dĺžke trasy 650 m umiestnený 2 x 22 k V zemný kábel (Č.1464/Č.1465) a optický zemný kábel 
v súbehu v trase nachádzajúcej sa pod existujúcimi 22 kV káblami VN.
Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka 
územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný 
účel pozemok vyvlastniť. V zmysle ustanovení zákona č.282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom 
obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, možno 
pozemky pre uskutočnenie stavby vyvlastniť, obmedziť vlastnícke právo zriadením práva zodpovedajúceho vecnému 
bremenu k pozemku. Vyvlastnenie možno uskutočniť vo verejnom záujme a musí byť v súlade s cieľmi a zámermi 
územného plánovania.

Vzhľadom na uvedené sa jedná o verejnoprospešnú stavbu, ktorá je zahrnutá v schválenom Územnom pláne 
veľkého územného celku Banskobystrický kraj vyhláseným nariadením vlády Slovenskej republiky č. 263/1998 Z.z. v 
znení VZN BBSK č.4/2004, č.6/2007, č.l4/2010 a č.27/2014, územného plánu sídelného útvaru (ÚPN SÚ) Žarnovica, 
schváleného dňa 19.02.1982 rozhodnutím ONV v Žiari nad Hronom č. 37/82, územného plánu mesta Nová Baňa, 
schválenom uznesením MsZ č. 1/2022 a VZN č. 1/2022 dňa 23.02.2022, územného plánu obce Brehy schváleného 
uznesením OZ Brehy č. 18/2011, zo dňa 01.04.2011.
Stavebný úrad na základe vyššie uvedeného námietku zamieta ako neopodstatnenú.

5. Oľga Galbavá, ul. Februárová č. 12, 966 81 Žarnovica námietky zo dňa 09.03.2023, podané dňa 13.03.2023 
na mestský úrad Nová Baňa zaprotokolované pod prot. č. 2023/01890 a námietky podané spolu s Michalom 
Izákom na mestský úrad Žarnovica zaprotokolované pod č. 1795 postúpené na vybavenie na mesto Nová 
Baňa doručené dňa 17.03.2023 pod prot. č. 2023/02019 zrušila a stiahla čo e-mailom dňa 05.04.2023 
oznámila primátorovi mesta a potvrdila aj listom zo dňa 05.04.2023.

Po zákonom stanovenej lehote boli vznesené pripomienky/požiadavky 2 účastníkov územného konania:
1. Eva Fedáková, ul. A. Dubčeka 377/39, 965 01 Žiar nad Hronom, pripomienka podaná dňa 14.04.2023 na 

mestský úrad Nová Baňa pod č. 2023/03275.
Citácia pripomienky:
„Vec: Pripomienka k územnému rozhodnutiu 2022/00731/01604 - 2023 zo dňa 1.3.2023.
Podpísaná Eva Fedáková, nar. 8.12.1961, trvalé bytom A. Dubčeka 377/39, 965 01 Žiar nad Hronom, vznášam 
pripomienku k osadeniu VVN na pozemku EKN parcelné číslo 282/4, druh pozemku záhrada o výmere 1561 m2, 
katastrálne územie Rudno nad Hronom, obec Rudno nad Hronom, kde požadujem osadenie VVN vodičov 
zaizolovaných v dĺžke cca 237 m (viď. projektová dokumentácia). Odôvodnenie:
Pri osadení nezaizolovaných vodičov je ochranné pásmo 10 m a tým bude obmedzené danú parcelu do budúcna 
využiť ako stavebný pozemok. Pri zaizolovaných vodičoch je ochranné pásmo 4 m a tým bude vytvorená možnosť 
danú parcelu využiť na stavbu chaty, alebo ak to daná skutočnosť umožní aj na stavbu menšieho rodinného domu.
V prípade neakceptovania mojej požiadavky budem postupovať v zmysle práva, ktoré mi ako spolumajiteľke 
daného pozemku je dané.

Vysporiadanie sa s pripomienkou
V územnom konaní a zároveň aj v stavebnom konaní platí koncentračná zásada, ktorá znamená, že po termíne určenom 
stavebným úradom sa na pripomienky a námietky účastníkov konania neprihliada a stanoviská dotknutých orgánov, 
ktoré sa nevyjadrili, sa považujú za kladné, aj napriek koncentračnej zásade.
K uvedenej pripomienke stavebný úrad udáva: Novo navrhované káblové elektrické vedenie VN bude umiestnené 
v súbehu až za jestvujúcim VN vedením čiže bude od parcely pare. č. KN E 282/4 vo väčšej vzdialenosti ako je doteraz 
jestvujúce elektrické vedenie VN. To znamená, že ochranné pásmo sa touto stavbou nebude rozširovať smerom do 
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pozemku KN E 282/4 vo Vašom spoluvlastníctve.
Podľa §31 ods. 2 písm. a) zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov je povinnosťou prevádzkovateľa distribučnej sústavy, čiže SSD zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a 
účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a 
energetickú efektívnosť.

Podľa §31 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov je povinnosťou prevádzkovateľa distribučnej sústavy, zabezpečiť rozvoj a prevádzkyschopnosť 
sústavy tak, aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov trhu s elektrinou na 
prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

Ďalej podľa §31 ods. 2 písm. v) zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je povinnosťou prevádzkovateľa distribučnej sústavy dodržiavať kvalitu dodávok 
elektriny a poskytovaných služieb.

2. Jozef Bartoš, ul. Kpt. M. Uhra 53/8, 907 01 Myjava, pripomienka podaná dňa 14.04.2023 na mestský úrad 
Nová Baňa pod. č. 2023/03276.
Citácia pripomienky:
„Vec: Pripomienka k územnému rozhodnutiu 2022/00731/01604 - 2023 zo dňa 1.3.2023.
Podpísaný Jozef Bartoš. nar. 12.09.1972. trvalé bytom Kpt. M. Uhra 53/8. 907 01 Myjava, vznášam pripomienku k 
osadeniu VVN na pozemku EKN parcelne číslo 282/4. druh pozemku záhrada o výmere 1561 m2, katastrálne 
územie Rudno nad Hronom, obec Rudno nad Hronom, kde požadujem osadenie VVN vodičov zaizolovaných v 
dĺžke cca 237 m (viď. Projektová dokumentácia). Odôvodnenie:
Pri osadení nezaizolovaných vodičov je ochranne pásmo K) m a tým bude obmedzené danú parcelu do budúcna 
využiť ako stavebný pozemok. Pri zaizolovaných vodičoch je ochranné pásmo 4.m a tým bude vytvorená možnosť 
danú parcelu využiť na stavbu chaty, alebo ak to daná skutočnosť umožní aj na stavbu menšieho rodinného domu. 
V prípade neakceptovania mojej požiadavky budem postupovať v zmysle práva, ktoré mi ako spolumajiteľovi 
daného pozemku je dané.

Vysporiadanie sa s pripomienkou
V územnom konaní a zároveň aj v stavebnom konaní platí koncentračná zásada, ktorá znamená, že po termíne určenom 
stavebným úradom sa na pripomienky a námietky účastníkov konania neprihliada a stanoviská dotknutých orgánov, 
ktoré sa nevyjadrili, sa považujú za kladné, aj napriek koncentračnej zásade.
K uvedenej pripomienke stavebný úrad udáva: Novo navrhované káblové elektrické vedenie VN bude umiestnené 
v súbehu až za jestvujúcim VN vedením čiže bude od parcely pare. č. KN E 282/4 vo väčšej vzdialenosti ako je doteraz 
jestvujúce elektrické vedenie VN. To znamená, že ochranné pásmo sa touto stavbou nebude rozširovať smerom do 
pozemku KN E 282/4 vo Vašom spoluvlastníctve.

Podľa §31 ods. 2 písm. a) zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov je povinnosťou prevádzkovateľa distribučnej sústavy, čiže SSD zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a 
účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a 
energetickú efektívnosť.

Podľa §31 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov je povinnosťou prevádzkovateľa distribučnej sústavy, zabezpečiť rozvoj a prevádzkyschopnosť 
sústavy tak, aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov trhu s elektrinou na 
prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

Ďalej podľa §31 ods. 2 písm. v) zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je povinnosťou prevádzkovateľa distribučnej sústavy dodržiavať kvalitu dodávok 
elektriny a poskytovaných služieb.

Toto rozhodnutie platí podľa ustanovenia § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie na predmetnú 
stavbu.

Odôvodnenie
Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 

36 442 151, v zastúpení Mgr. Tomášom Tučekom podal dňa 03.05.2022 na mesto Nová Baňa návrh na vydanie 
územného rozhodnutia na stavbu: „13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“ v rozsahu stavebných 
objektov: SO 11 - Nové 2 x 22 kV káblové vedenie č. 1464/1465, SO 10.1 - Nové 2 x 22 kV vzdušné vedenie č. 
1464/1465, SO 10.2 - Úprava 22 kV vzdušných vedení (č. 398/413/456/305) a zaústenie do spínacej stanice N. Baňa, 
SO 26 - Optický zemný kábel do rozvodne Žarnovica, SO 28 - Optický kábel závesný, SO 49 - Demontáž 
v katastrálnom území Žarnovica, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Nová Baňa (líniová stavba), v rozsahu 
predloženého situačného návrhu . Za dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia zodpovedá Ing. Juraj Moravčík, 
SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. Cieľom navrhovanej verejnoprospešnej stavby: „13523 - Žarnovica - 
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Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“ je rozšírenie a posilnenie distribúcie elektrickej energie v lokalite Nová Baňa - 
Žarnovica, konkrétne v obciach Žarnovica, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Nová Baňa, Tekovská Breznica, 
Orovnica, Hronský Beňadik, Tekovské Nemce a Psiare. Vybudovaním elektroenergetického zariadenia v rámci 
verejnoprospešnej stavby: „13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“ sa zvýši kvalita distribúcie 
elektrickej energie, obmedzia sa výpadky distribúcie elektrickej energie a zároveň sa vytvorí priestor pre nové 
pripojenie obyvateľov, občianskej vybavenosti a priemyslu v danej lokalite, t. j. zvýši sa kapacita pre rozvoj obcí 
a možnosť pripájania nových odberateľov. Vybudovanie nového VN a NN elektrického vedenia SSD sa považuje pre 
budúci rozvoj tejto lokality za významné, zásadné, nevyhnutné a kľúčové. Vybudovaním nového vedenia dôjde 
k uvoľneniu rozvoja všetkých obcí, ktorých katastrálne územia budú výstavbou dotknuté.. Predmetom územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby sú stavebné objekty: SOI 1 - Nové 2 x 22 kV káblové vedenie č. 1464/1465, SO 10.1 - 
Nové 2 x 22 kV nadzemné vedenie č. 1464/1465, SO10.2 - Zaústenie 22 kV nadzemných vedení (č. 398/413/456/305) 
do elektrickej stanice Nová Baňa, SO 10.2 - Zaústenie 22 kV nadzemných vedení (č. 398/413/456/305) do elektrickej 
stanice Nová Baňa, SO26 - Optický kábel zemný do rozvodne Žarnovica, SO28 - Optický kábel závesný, SO49 - 
Demontáž, v dĺžkach 2 x 22 kV zemný kábel (č. 1464/č. 1465) + optický zemný kábel - vývod z rozvodne Žarnovica 
po p. b. č. 1. Súbeh s existujúcimi 22 kV káblami. Dĺžka trasy - 650 m, 2 x 22 kV vzdušné vedenie č. 497/č. 385 (p. b. 
č. 1 - p. b. č. 86). Súbeh cca 12 m osovo s existujúcimi 22 kV vedeniami. Dĺžka trasy - 10 906 m. Ukončenie pred 
novou spínacou stanicou v Novej Bani, 2 x 22 kV vzdušné vedenie č. 305/č. 305 (p. b. č. 1. - p. b. č. 4). Zaústenie do 
spínacej stanice v Novej Bani. Dĺžka trasy - 373 m, 2 x 22 kV vzdušné vedenie č. 398/č. 398 (p. b. č. 101 - p. b. č. 
104). Zaústenie do spínacej stanice v Novej Bani. Dĺžka trasy - 364 m, 2 x 22 kV vzdušné vedenie č. 413/č. 456 (p. b. 
č. 101A - p. b. č. 101 D). Zaústenie do spínacej stanice v Novej Bani. Dĺžka trasy - 357 m. Vzhľadom na to, že 
predložený návrh neposkytoval dostatočný podklad na posúdenie povoľovanej líniovej stavby, stavebný úrad v súlade 
s ust. § 35 ods. 3 stavebného zákona a v súlade § 3 ods. 1 až 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona, vyzval navrhovateľa výzvou č. VŽPSM-2022/00731/09182-výzva zo dňa 13.05.2022, 
aby v termíne do 31.08.2022 podaný návrh doplnil o chýbajúce doklady v zmysle výzvy a upozornil ho, že ak 
predložený návrh v stanovenej lehote nedoplní, stavebný úrad začaté územné konanie zastaví. Stavebný úrad zároveň 
začaté územné konanie rozhodnutím č. VŽPSM-2022/00731/09183 PK-2/2022 zo dňa 13.05.2022, právoplatné dňa 
24.05.2022 do doby doplnenia podanej žiadosti a to do 31.08.2022 prerušil. Navrhovateľ doplnil návrh pred uplynutím 
stanovenej lehoty, preto dôvody prerušenia územného konania pominuli a stavebný úrad pokračoval v začatom 
územnom konaní.

Stavebný úrad prípisom VŽPSM2022/00731/11072 - ozn. ÚK zo dňa 19.07.2022 oznámil začatie územného 
konania dotknutým orgánom a účastníkom konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 
deň 09.08.2022 (t. j. pondelok) o 10,00 hod. Súčasne upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky 
môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Dotknuté orgány mohli v rovnakej 
lehote (§ 36 ods. 3 stavebného zákona) oznámiť svoje stanoviská, resp. vyjadrenia. Taktiež boli upozornené, že ak 
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 
uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, 
predpokladá sa, že so stavbou v rozsahu stavebných objektov z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stavebný 
úrad, v zmysle ustanovenia § 42 ods. 5 stavebného zákona, upozornil účastníkov územného konania, že v odvolacom 
konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní, v určenej lehote, 
hoci uplatnené mohli byť. V zákonom stanovenej lehote, na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, 
ktoré sa konalo dňa 09.08.2022 boli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania. Pripomienky Imricha 
Bartoša, 966 51 Rudno nad Hronom č. 135 zaprotokolované na obci Rudno nad Hronom dňa 07.08.2022 postúpené na 
mesto Nová Baňa dňa 08.08.2022 pod prot. č. 2022/11528 obsahujú cit. negatívny vplyv na ľudský organizmus 
prostredníctvom magnetického poľa: pri kardiovaskulárnych ochoreniach, bolesti hlavy, problémy tráviaceho traktu, 
podráždenosť, poškodenie centrálnej nervovej sústavy, zníženie potencie a plodnosti, oslabenie imunitnej sústavy, 
poškodenie zdravia u detí - možnosť vzniku leukémie a iné celkové zníženie kvality života, diskomfort bývania, 
znehodnotenie nehnuteľností a priľahlých pozemkov, nesúhlasím aby sa stredová časť vedenia posunula k 
nehnuteľnosti č. d. 267 vo verejnej vyhláške som bol opomenutý ako vlastník nehnuteľnosti, ponad ktorú má byť 
realizovaná stavba vysokého napätia postrádam vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k plánovanej 
výstavbe vysokého napätia. Pripomienky Lýdii Valkovej, 966 51 Rudno nad Hronom č. 136, zaprotokolované v meste 
Nová Baňa dňa 09.08.2022 pod č. 2022/11579, ktorú v územnom konaní na základe splnomocnenia zastupoval Ing. Ján 
Valko, ul. Záhradná č. 6, 968 01 Nová Baňa, ktoré obsahujú cit. podozrenie z porušenia zákona o energetike č. 
251/2012 Z.z - nedodržanie ochranného pásma nad už existujúcou stavbou, nedodržanie min. odporučených 
vzdialeností, napr. smernica EuropaEM 2016 ktorá sa opiera o výskumy vo svete a zhubné pôsobenie magnetického 
poľa na ľudský organizmus, citácia z vyjadrenia IARC: "Magnetické polia s úrovňou indukcie väčšou ako 300 nT sú pri 
dlhodobej expozícii podľa IARC spájané s onkologickými ochoreniami, depresiami, potratmi, alzheimerovou chorobou, 
apod., IARC ich klasifikuje do kategórie 2B, "možný karcinogén"." Zdroje: https://electroexp.com/sk/vredny-li-lep- 
dlya-zdorovya-cheloveka-i-okruzhayushhej - sredy. html, https://elektrosmog-info. voxo. eu/ vysoke-napatie
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Vznesené námietky Evy Fedákovej, ul. A. Dubčeka č. 377/39, 965 01 Žiar nad Hronom
Cit. Podpísaná Eva Fedáková, nar. 8.12.1961. trvalé bytom A. Dubčeka 377/39, 965 01, vznášam námietku k rozšíreniu 
vysokého napätia na pozemku EKN parcelné číslo 282/4, druh pozemku záhrada o výmere 1561 m2, katastrálne územie 
Rudno nad Hronom, obec Rudno nad Hronom, nakoľko ďalšie rozšírenie znehodnotí cenu parcely, a preto nesúhlasím s 
navrhovaným riešením, ktoré je dané projektantom. Vznesené námietky Jozefa Bartoša, ul. Kpt. M Uhra č. 53/8, 907 
01 Myjava , vznášam námietku k rozšíreniu vysokého napätia na pozemku EKN parcelné číslo 282/4, druh pozemku 
záhrada o výmere 1561 m2, katastrálne územie Rudno nad Hronom, obec Rudno nad Hronom, nakoľko ďalšie 
rozšírenie znehodnotí cenu parcely, a preto nesúhlasím s navrhovaným riešením, ktoré je dané projektantom. 
S námietkami, resp. pripomienkami Imricha Bartoša, 966 51 Rudno nad Hronom č. 135, Lýdii Valkovej, 966 51 Rudno 
nad Hronom č. 136, ktorú v konaní zastupoval Ing. Ján Valko, ul. Záhradná č. 6, 968 01 Nová Baňa, Jozefa Bartoša ul. 
Kpt. M. Uhra č. 53/8, 907 01 Myjava, Evy Fedákovej, ul. A. Dubčeka č. 377/39, 965 01 Žiar nad Hronom sa na ústnom 
pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebný úrad zaoberal prehodnotil ich so zástupcom navrhovateľa 
Mgr. Tomášom Tučekom, projektantom Ing. Gorazdom Motykom a ostatnými zúčastnenými podľa prezenčnej listiny 
na základe čoho posúdil námietky ako opodstatnené a dospel k nasledovnému: Stavebný úrad vyzve navrhovateľa, aby 
podaný návrh doplnil o: Znalecký posudok (štúdia): vplyv pôsobenia elektrického vedenia 22kV vysokého napätia na 
ľudský organizmus, preverenie možnosti odchýlenia trasy navrhovanej líniovej stavby „13523 - Žarnovica - Nová 
Baňa - Rozšírenie VN vedenia“ v úseku katastrálneho územia Rudno nad Hronom - Intravilán, zapracovanie 
požadovanej zmeny do dokumentácie pre územné konanie. Vzhľadom na vyššie uvedené, stavebný úrad opätovne 
vyzval navrhovateľa výzvou č. VŽPSM-2022/00731/11761-výzva zo dňa 18.08.2022, aby v termíne do 28.02.2023 
podaný návrh na základe podaných námietok a pripomienok doplnil o doklady v zmysle výzvy a začaté územné konanie 
opätovne rozhodnutím č. VŽPSM-2022/00731/11762 PK- 9/2022 zo dňa 18.08.2022, právoplatné dňa 30.08.2022 do 
doby doplnenia podaného návrhu a to do 28.02.2023 prerušil. Navrhovateľ doplnil návrh pred uplynutím stanovenej 
lehoty, preto dôvody prerušenia územného konania pominuli a stavebný úrad v konaní pokračoval.

Po uplynutí zákonom stanovenej lehote boli k predloženému návrhu podané ďalšie pripomienky a námietky 
účastníčky konania, ktoré sa týkali úseku podzemného vedenia: 2 x 22 kV zemný kábel (č.. 1464/č. 1465) + optický 
zemný kábel - vývod z rozvodne Žarnovica po p. b. č. 1. súbeh s existujúcimi 22 kV káblami.
Oľga Galbavá, Februárová č. 12, 966 81 Žarnovica, pripomienky zo dňa 16.08.2022 doručené na mesto Nová Baňa 

dňa 17.08.2022 a týkali sa nasledovného cit.
- Ako spoluvlastník pozemkov parcela KNE 480/1 a 479/3 nachádzajúce sa v k.ú Žarnovica , ktoré sú Okresným 

úradom Žarnovica evidované na LV 3804 a 2938 v prospech mňa a ďalších spoluvlastníkov ako druh pozemku 
trvalý trávny porast a ktoré sú umiestnené v zastavanom území obce podávame nasledovné námietky :

- Stavebný zámer nebol s nami zo strany stavebníka Stredoslovenská distribučná a.s. dopredu prerokovaný.
- Podľa zákona 251/2021 Z.Z. o energetike môže SSD a.s ako držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v 

nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme podľa § 11 ods. 1 písm.f zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo 
zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej 
sústavy,

- Pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a 
prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím 
právoplatnosti takého rozhodnutia

- V územnom konaní musí stavebník podľa stavebného zákona preukázať vlastnícke alebo iné právo k pozemkom, 
ktoré budú výstavbou dotknuté.

- Podľa uvedených listov vlastníctva sa dotknuté pozemky nachádzajú v zastavanom území obce mal stavebník 
povinnosť so mnou resp. so všetkými spoluvlastníkmi nami dopredu zámer prerokovať a vysporiadať vlastnícke 
vzťahy. Pretože sa tak do dnešného dňa nestalo, nesúhlasím s vydaním územného rozhodnutia.

Uvedené námietky podané Oľgou Galbavou neboli zohľadnené na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym 
zisťovaním a zahrnuté vo vydanej výzve z dôvodu, že boli podané po zákonnom stanovenej lehote. Opodstatnenosť 
námietok podaných Oľgou Galbavou vznesených po zákonnom stanovenej lehote mala byť posúdená v pokračovaní 
územného konania.

Stavebný úrad prípisom VŽPSM2022/00731/01604-2023 - ozn. UK zo dňa 01.03.2023 oznámil začatie 
územného konania so zmenou trasy všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne oznámil, že 
podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože sú stavebnému 
úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej 
stavby: „13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“ v rozsahu stavebných objektov: SO 11 - Nové 2 x 
22 kV káblové vedenie č. 1464/1465, SO 10.1 - Nové 2 x 22 kV vzdušné vedenie č. 1464/1465, SO 10.2 - Úprava 22 
kV vzdušných vedení (č. 398/413/456/305) a zaústenie do spínacej stanice N. Baňa, SO 26 - Optický zemný kábel do 
rozvodne Žarnovica, SO 28 - Optický kábel závesný, SO 49 - Demontáž v katastrálnom území Žarnovica, Voznica, 
Rudno nad Hronom, Brehy, Nová Baňa (líniová stavba), v rozsahu predloženej dokumentácie.

V rámci oznámenia zo dňa 01.03.2023 o začatí územného konania so zmenou trasy boli podané námietky
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a pripomienky účastníkov územného konania Michala Izáka, ul. Nad mlynom 25, 966 81 Žarnovica, Oľgy Galbavej, 
ul. Februárová č. 12, 966 81 Žarnovica, Branislava Bartoša, 966 51 Rudno nad Hronom č. 120, Blanky Curto, 
Grubenweg 5, 5034 SUHR, SWISS, Kataríny Agresta, Häuptli 506, 51 12 Thalheim - AG, CH - Švajčiarsko apo 
zákonnom stanovenej lehote pripomienky od Evy Fedákovej, ul. A. Dubčeka 377/39, 965 01 Žiar nad Hronom, Jozefa 
Bartoša, ul. Kpt. M. Uhra 53/8, 907 01 Myjava. S námietkami účastníkov konania sa stavebný úrad v pokračujúcom 
územnom konaní podrobne zaoberal a to s každým jednotlivo a o ich námietkach rozhodol vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia, zamietol ich ako neopodstatnené s odôvodnením. Vzhľadom k tomu, že svoje námietky účastníčka 
konania Oľga Galbavá zrušila a stiahla, čo e- mailom dňa 05.04.2023 oznámila primátorovi mesta a potvrdila aj listom 
zo dňa 05.04.2023, stavebný úrad o ich opodstatnenosti v tomto pokračujúcom územnom konaní nerozhodoval.

Zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a ostatných účastníkov konania - správcov inžinierskych sietí 
boli vyjadrenia, stanoviská a súhlasy kladné s podmienkami. Podmienky dané v písomných stanoviskách, resp. vo 
vyjadreniach dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania správcov sietí boli skoordinované a zahrnuté do 
podmienok tohto rozhodnutia o umiestnení stavby a sú súčasťou spisového materiálu tohto rozhodnutia o umiestnení 
stavby. Stavebný úrad posúdil predmetný návrh na umiestnenie stavby v zmysle ust. § 37 stavebného zákona, najmä 
jeho súlad so zámermi a cieľmi územného plánovania a z hľadísk starostlivosti o životné prostredie, jeho súlad 
s všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu, hygienickými, protipožiarnymi podmienkami, dopravnými 
podmienkami a ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá týmto hľadiskám, 
neodporuje im a ani neohrozuje životné prostredie a na podklade tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a ods. 
1 a ods. 2 stavebného zákona a v súlade s § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby. Vzhľadom na to, že umiestnením stavby a jej 
následnou realizáciou môžu byť dotknuté práva, resp. oprávnené záujmy, ďalších tohto času pre navrhovateľa i 
stavebný úrad neznámych účastníkov konania, stavebný úrad zároveň oznamuje rozhodnutie vyhláškou podľa § 36 ods. 
4 stavebného zákona a preto toto rozhodnutie má zároveň povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 
dní v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Stavba sa umiestňuje v intraviláne a 
extraviláne mesta Žarnovica, obce Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, mesta Nová Baňa v zmysle Územného plánu 
veľkého územného celku Banskobystrický kraj vyhláseným nariadením vlády Slovenskej republiky č. 263/1998 Z.z. v 
znení VZN BBSK č. 4/2004, č.6/2007, č. 14/2010 a č.27/2014, územného plánu sídelného útvaru (ÚPN SÚ) Žarnovica, 
schváleného dňa 19.02.1982 rozhodnutím ONV v Žiari nad Hronom č. 37/82, územného plánu mesta Nová Baňa, 
schválenom uznesením MsZ č. 1/2022 a VZN č. 1/2022 dňa 23.02.2022, územného plánu obce Brehy schváleného 
uznesením OZ Brehy č. 18/2011, zo dňa 01.04.2011. V zmysle § 11, ods. 5 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku 
výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Na konanie o 
náhrade škody sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Stavebný úrad preto na základe predložených dokladov a výsledkov uskutočneného územného konania 
rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 
proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia na doručenku, ako aj doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou. Odvolanie sa podáva na mesto Nová 
Baňa, ul. Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD. MBA 
primátor mesta7
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Rozhodnutie sa doručí:
1. Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. V zastúpení: Mgr. Tomáš Tuček, Mieru 33, 974 06 Banská Bystrica
3. Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
4. Mesto Nová Baňa, odd. VŽPSM, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
5. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Bystrická č. 53, 966 81 Žarnovica
6. Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. Chrásteka586/27,

965 01 Žiar nad Hronom
8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01
9. Lesy SR, š.p., Odštep. Závod Žarnovica, Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica
10. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
11. Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, Kammerhofská 26, 969 01 

Banská Štiavnica
12. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
13. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Orange Slovensko a.s., Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava
16. SPP-D, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
17. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
18. RÚVZ Žiar nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
19. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
20. Železnice SR, Generálne Riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
21. MVSR, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava
22. Železnice SR, OR Zvolen, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
23. Železnice SR, OR Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
24. Železnice SR, OR Zvolen, Sekcia elektrotechniky a energetiky, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
25. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
26. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
27. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
28. ORHaZZ v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
29. Železnice SR, Správa majetku ŽSR, Holekova 6, 811 04 Bratislava
30. Banskobystrický samosprávny kraj, odd. územného plánovania a životného prostredia, Námestie SNP 23, 974 01 

Banská Bystrica
31. Mesto Žarnovica, Mestský úrad, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
32. Obec Voznica, Obecný úrad vo Voznici 135, 966 81 Voznica
33. Obecný úrad Rudno nad Hronom 16, 966 51 Rudno nad Hronom
34. Obecný úrad Brehy 117, 968 01 Nová Baňa
35. Mesto Nová Baňa - stavebný úrad

Ostatní účastníci konania: Verejnou vyhláškou
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 A. Sprievodná správa : 

A.1. Identifikačné údaje : 
Názov stavby : 13523-Žarnovica – Nová Baňa – Rozšírenie VN vedenia 
Miesto stavby : Kataster – Žarnovica, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Nová Baňa. 
Okres : Žarnovica. 
Kraj : Banskobystrický. 
Stavebník : SSD,a.s. 
Projektant : SSD,a.s.,Projekty 
Dodávateľ : Podľa výberového konania. 
Prevádzkovateľ : SSD,a.s. 

A.2. Základné údaje : 
Napäťová sústava : VN - 3 ~ 50 Hz, 22kV ,STN EN 60038(33 0120) 
  Spôsob uzemnenia neutrálneho bodu 
 - sieť s priamym (nízkoimpedančným) uzemnením, STN EN 61936-1 
Vonkajšie vplyvy:  Vonkajšie vplyvy sú stanovené podľa normy STN 33 2000-5-51. 

 Viď protokol vonkajších vplyvov. 
Námrazová oblasť : STN 33 3300  ( N.O.- Stredná ).,STN EN 50341-1 : (I1, I2) 
Zaradenie EZ : Podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej 

republiky č. 508/2009 §4 príloha č.1 III.časť A.c)  ide o vyhradené technické 
zariadenie s vysokou mierou ohrozenia skupiny "A" ako elektrická sieť 
striedavého napätia nad 1000V . 

Stupeň dodávky : Podľa STN 34 1610 - Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných 
prevádzkach, bude projektované elektrické zariadenie zabezpečovať dodávku 
elektrickej energie 3. Stupňa( § 16107 ). 
Stupeň dokumentácie : Novostavba 

Projektovaná kapacita : Navrhovaný 2x22kV zemný kábel vedenia č.1464/1465 (rozvodňa 
  Žarnovica - p.b.č.1 ) :  

  Nový zemný kábel NA2XS(F)2Y 2x3x1x240RM/25 12,7/22kV 
  Nový optický zemný kábel v spoločnej ryhe s 2x22kV káblami. 
  Dĺžka trasy – l.č.1464-650m, l.č.1465 - 664m. 
  Navrhované 2x22kV vedenia č.1464/1465 ( p.b.č.1 –p.b.č.86): 

 Nové podperné body - priehradové stožiare (usporiadanie súdok). 
 Montáž fázových vodičov  2x3x122-AL1/20-ST1A. 
 Montáž SOK AFL LD-752DJ6/28. 

  Dĺžka trasy – 10 913m. 
Zaústenie 22kV vzdušných vedení ( 398/413/456/305) do spínacej 
stanice Nová Baňa: 

 Navrhované 2x22kV vedení č. 413/456. 
 Nové podperné body - priehradové stožiare (usporiadanie súdok). 
 Montáž fázových vodičov  2x3x122-AL1/20-ST1A. 

  - Dĺžka trasy (p.b.č.101A – p.b.č.101D) – 357m 
 Montáž fázových vodičov  3x122-AL1/20-ST1A (vedenie č.456) 

  - Dĺžka trasy (p.b.č.101A – p.b.č.5) – 18m  
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Navrhované 2x22kV vedení č. 305/305. 
 Nové podperné body - priehradové stožiare (usporiadanie súdok). 
 Montáž fázových vodičov  2x3x122-AL1/20-ST1A. 

- Dĺžka trasy (p.b.č.1 – p.b.č.4) – 373m 
 Montáž a znovumontáž fázových vodičov  3x122-AL1/20-ST1A. 

- Dĺžka trasy (p.b.č.4 – p.b.č.5)   – 30m 
- Dĺžka trasy (p.b.č.4 – p.b.č.4A) – 63m 
 
 

 Navrhované 2x22kV vedení č. 305/456. 
 Nové podperné body - priehradové stožiare (usporiadanie súdok). 
 Montáž fázových vodičov  2x3x122-AL1/20-ST1A. 

- Dĺžka trasy (p.b.č.5 – p.b.č.6) – 114m 
 
 

 Navrhované 2x22kV vedení č. 398/398. 
 Nové podperné body - priehradové stožiare (usporiadanie súdok). 
 Montáž fázových vodičov  2x3x122-AL1/20-ST1A. 

  - Dĺžka trasy (p.b.č.101 – p.b.č.104) – 364m 
 

 Úprava 2x22kV vedení č. 413/398. 
 Nové podperné body - priehradové stožiare (usporiadanie súdok). 
 Montáž fázových vodičov  2x3x122-AL1/20-ST1A+zemného lana 

 51-AL1/30-ST1A : 
 - Dĺžka trasy (p.b.č.100 – p.b.č.101E) – 328m 
 Znovumontáž 2x3x95 AlFe6 : 
 - Dĺžka trasy (117m + 169m = 286m ) 
 

 Montáž fázových vodičov  2x3x122-AL1/20-ST1A+zemného lana 
 51-AL1/30-ST1A : 

 - Dĺžka trasy (p.b.č.69A – p.b.č.72A) – 514m 
 Znovumontáž 2x3x95 AlFe6 : 
 - Dĺžka trasy (107m + 46m = 153m ) 
 

 - Montáž 22kV.č.398 - 42/7 AlFe –pbč.70A-pbč.70AA - Dĺžka trasy - 56m 
 

 Úprava 22kV vedení č. 305. 
 Nové podperné body - priehradové stožiare . 
 Montáž fázových vodičov  3x110-AL1/22-ST1A : 
 - Dĺžka trasy (p.b.č.69B – p.b.č.74B) – 552m 

 
Demontáž: 
Demontáž 22kV vedenia č.305 - (Lano - 3x110/22 AlFe) 
- Dĺžka trasy (p.b.č.4A – p.b.č.6) – 202m 
- Dĺžka trasy (p.b.č.69B – p.b.č.74B) – 552m 
 

Demontáž 2x22kV vedenia č.398/č.413 (Lano-2x3x95 AlFe6) 
- Dĺžka trasy (p.b.č.100 – p.b.č.101E) – 325m 
- Dĺžka trasy (p.b.č.69A – p.b.č.72A) – 514mm 
 

 - Demontáž 22kV.č.398 - 42/7 AlFe –pbč.70A-pbč.70AA - Dĺžka trasy - 56m 
 

A.3. Odôvodnenie stavby : 

Nepostačujúca prenosová kapacita VN vedení v lokalite Nová Baňa, chýbajúca VVN 
rozvodňa. 
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V aktuálnej situácii je v lokalite vyhlásený stop stav pre nové pripojenia. 
 

A.4. Východiskové podklady : 

Dokumentácia stavby bola vypracovaná na základe požiadavky prevádzkovateľa, pričom 
sme vychádzali z Technického návrhu ( 13523 ), ktorý vypracoval Ing. Filip Martinka, vedúci RA 
VN/NN – juh.9.3.2020. Východiskovým podkladom pre vypracovanie dokumentácie bolo zameranie v 
teréne. 

A.5. Členenie stavby : 

Stavba neobsahuje prevádzkové súbory. Delí sa na tieto stavebné objekty : 
 

- SO11 : Nové 2x22KV káblové vedenie 1464/1465 
- SO 10.1 : Nové 2x22KV vzdušné 1464/1465 
- SO 10.2 : Úprava 22kV vzdušných vedení ( 398/413/456/305) a zaústenie do spínacej stanice N. Baňa 
- SO 26 : Optický zemný kábel do rozvodne Žarnovica 
- SO 28 : Optický kábel závesný 
- SO 49 : Demontáž 

A.6. Financovanie stavby : 

Stavbu bude financovať SSD, a.s.. Stavba bude financovaná z limitu prideleného 
stavebníkovi na obnovu a výstavbu elektrických rozvodných zariadení.  

Stavba má súvisiace investície, vecné ani časové väzby na stavbu : 13512 – Nová 
Baňa – Nová spínacia stanica 22kV. 

 
Odhadované realizačné náklady stavby sú : 1 361 230,7536 €. 

A.7. Rozhodujúce termíny : 

Projektové práce : 01/2021 – po vydaní stavebného povolenia. 
Montážne práce : Podľa investičného plánu SSD. 
Uvedenie do prevádzky : Hneď po realizácii. 
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B.  SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA : 

B.1. Charakteristika územia : 

Vedenie sa nachádza v katastrálnom území Žarnovica, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, 
Nová Baňa. 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE ŽARNOVICA : 
 Terén, kde bude stavba realizovaná je mierne členitý . Trasa kabelového vedenia kopíruje 

existujúce 22kV káble - vychádza z VVN rozvodne v Žarnovici po jej pozemku smerom k ceste  
II.triedy 428 , ktorú z časti kopíruje a následne prekrižuje smerom k ŽSR cez priemyselnú zónu. 
Železničnú trať Nová Baňa – Žarnovica  prekrižuje v km-39,53 . Po prekrižovaní ŽSR vyústi na nový 
stožiar (2x22kV) –p.b.č.1.  

Ďalej pokračuje 2x22kV vedenie vzdušné po lúkach smerom na Novú Baňu v súbehu 
s existuj.VN vedením (cca 12m- osovo) medzi ŽSR a diaľnicou. Prekrižuje komunikáciu (Hronská) , 
rieku - Kľak a ďalej pokračuje v súbehu po poli ( Panské lúky) až po roh vedenia (pb.č.18) pred 
ktorým prekrižuje R1 Nová Baňa – Žarnovica.  

Od daného bodu pokračuje prekrižovaním rieky HRON, asfaltovej cesty (2530-Sandrická), 
zastavaného územia cez pole (Pod lipou) v súbehu s existujúcim VN vedením až k Strednému toku 
Hrona., kde prerižuje existujúce VN vedenie 429/413.  

 
KATASTRÁLNE ÚZEMIE VOZNICA : 
Trasa navrhovaného 2x22kV vedenia v danej časti prekrižuje cestu III.tr.(2511) a prechádza 

lesným porastom v členitom teréne cca 500m, kde sa dostane do nového súbehu s existujúcim VN 
vedením (413). trasa v súbehu pokračuje cca 900m v oblasti „Podsiakovo„ a „Priekopa“ po 
pasienkoch nad obec Voznica. Tam cez údolie prekrižuje záhrady , asfaltovú cestu, potok Richnava 
(p.b.č38 – p.b.č.39) až na druhú stranu údolia ,kde v súbehu pokračuje v prieseku cca 200m v oblasti 
„Pod Vtačnikom“. Pokračuje cca 1000m.cez pasienky , podkrižuje VVN vedenie č.492 . Prekrižuje 
oplotený areál - Rudne bane a smerom na Rudno mierne stúpajúcom teréne pokračuje po 
pasienkoch cca 400m. Ďalej v súbehu pokračuje v lesnom poraste, prekrižuje asfaltovú cestu k chate 
cca 700m. Tam sa dostávame do k.ú – Rudno nad Hronom. 

 
KATASTRÁLNE ÚZEMIE RUDNO NAD HRONOM : 
Po opustení lesného porastu v klesajúcom teréne po pasienkoch cca 350m vchádza trasa do 

zalesneného priestoru cca 230m , prekrižuje poľnú cestu a v miernom stúpaní po pasienkoch 
s mierne zarastenými roklinkami pokračuje nad obec Rudno nad Hronom cca 900m. 

V danom mieste trasa nového 2x22kV vedenia č.1464/1465 prekrižuje v existujúcej trase  
2x22kkV vedenia č.413/398 zastavané územie obce Rudno nad Hronom , cestu III.tr.(2518), 
Rudniansky potok a prejde do protisvahu a pokračuje pasienkami , ktoré lemujú zalesnené rokliny 
a dolinky. V oblasti „Zadné Pliešky“. 

V danom mieste trasa 2x22kV vedenia č.413/398 prekrižuje v existujúcej trase  22kkV vedenia 
č.305 zastavané územie obce Rudno nad Hronom , cestu III.tr.(2518), Rudniansky potok a prejde do 
protisvahu a pokračuje pasienkami , ktoré lemujú zalesnené rokliny a dolinky. V oblasti „Zadné 
Pliešky“. 

V danom mieste trasa 22kV vedenia č.305 prekrižuje v novej trase v súbehu so svojou 
pôvodnou trasou osovo cca 12m zastavané územie obce Rudno nad Hronom , cestu III.tr.(2518), 
Rudniansky potok a prejde do protisvahu a pokračuje pasienkami , ktoré lemujú zalesnené rokliny 
a dolinky. V oblasti „Zadné Pliešky“. 
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KATASTRÁLNE ÚZEMIE BREHY , NOVÁ BAŇA : 
 
Oblasť pokračuje „Prednými  Plieškami“, križuje poľnú cestu a porastom schádza na 

poľnohospodárske pole, ktorým pokračuje až prekrižuje cestu III.triedy ( 2511). Za cestou na 
poľnohospodárskom poli sa 2xVN vedenie odkloní smerom k rieke Hron, ktorú prekrižuje spolu 
s rýchlostnou cestou R1 v oblasti Prievoz , kde sa ukončí pred traťou ŽSR.  

V danej trase budú zaústené aj 22kV vedenia 398/413/456/305 
Ďalej budú vedenia pokračovať 22kV zemnými káblami ( to je súčasť stavby 13512 – Nová 

Baňa – Nová spínacia stanica 22kV.  
 
 

Územné podmienky : 
 
Námrazová oblasť : I1,I2 - STN EN 50341-1. 

S - Stredná - STN 33 3300  
Ochranné pásma – Zákon 251/2012 Z.z. §43: 
 Vonkajšie nadzemné elektrické vedenia od 1 kV do 35 kV vrátane: 

 vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m od krajného vodiča 
 vodiče so základnou izoláciou - 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m od krajného vodiča 

 Vonkajšie podzemné elektrické vedenia: 
 1 m pri napätí do 110kV. Najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a 

križovaní podzemných vedení určuje STN 73 6005, prípadne STN 33 3300. 
 Záber LPF a PPF : dôjde k záberu v rozsahu veľkosti základov navrhovaných stožiarov. 

 
 Výrub lesných porastov, krovia a ojedinelých stromov : 
 Výrub lesných porastov a kríkov je v tomto projekte uvažovaný mimo ochranného pásma 
existujúcich VN vedení s ktorými navrhované 2x22kV vedenie prechádza v súbehu.  
Celkový vyrub predstavuje cca 60 086 m2 . 

B.2. Použité mapové podklady : 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli použité rastrové katastrálne mapy príslušných 
lokalít v mierke 1 : 50 000, a to z podkladov „ZBGIS®, Úrad geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky“ a digitálne katastrálne mapy KN-C v mierke 1 : 2 000 a 1 : 500. 

B.3. Návrh trasy vedenia : 

1/ 2x22kV zemný kábel (č.1464/č.1465) + optický zemný kábel – vývod z rozvodne Žarnovica po 
    p.b.č.1. Súbeh s existujúcimi 22kV káblami. Dĺžka trasy – 650m. 
2/ 2x22kV vzdušné vedenie č.1464/č.1465 (p.b.č.1 – p.b.č.86). Súbeh cca 12m osovo s existujúcimi 
    22kV    vedeniami. Dĺžka trasy – 10 913m. Ukončenie pred novou spínacou stanicou v Novej  
    Bani. 
3/ 2x22kV vzdušné vedenie č.305/č.305 (p.b.č.1 – p.b.č.4).Zaústenie do spínacej stanice v Novej 
    Bani. Dĺžka trasy – 373m 
4/ 2x22kV vzdušné vedenie č.398/č.398 (p.b.č.101 – p.b.č.104).Zaústenie do spínacej stanice 
     v Novej Bani. Dĺžka trasy – 364m 
5/ 2x22kV vzdušné vedenie č.413/č.456 (p.b.č.101A – p.b.č.101D).Zaústenie do spínacej stanice 
     v Novej Bani. Dĺžka trasy – 357m 
6/ 2x22kV vzdušné vedenie č.413/č.398 (p.b.č.69A – p.b.č.72A).Úprava 2x22kV vedenia. Trase 
    vedenia kopíruje trasu pôvodného 22kV vedenia č.305. Dĺžka trasy (p.b.č.69A – p.b.č.72A) – 514m 
7/ 22kV vzdušné vedenie č.305 (p.b.č.69B – p.b.č.74B) Úprava 22kV vedenia v novej trase v súbehu  
    so svojou pôvodnou trasou osovo cca 12m Dĺžka trasy (p.b.č.69B – p.b.č.74B) – 552m 
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Súbehy a križovania s SPP zariadeniami : 
 

Trasa nového 2x22kV vedenia koliduje s VTL plynom v niektorých častiach úsekov 
a dochádza k súbehu a križovaniu s VTL plynom  (farebne vyznačené ). 

 
Podperné body sú navrhované viac ako 5m od VTL čo zohľadňuje TPP 096 01 čl.6.3 (5m). 
Uhol križovania podľa 6.2.4  (600) viac menej nieje dodržaný (viď popis nižšie) z dôvodu že 

nové 2x22kV vedenie je navrhnuté v súbehu cca12m s existujúcimi 22kV vedeniami 
vzdušnými (koridor VN vzdušných vedení) – čiže uhlami križovania kopíruje pôvodné 
križovania s existujúcimi 22kV vedeniami vzdušnými a VTL. Je potrebné z vašej strany dané 
okolnosti posúdiť a zohľadniť . 
Na výkrese 5-8/2020-E / Situácia VN Vzduch 6 je navrhnuté 2x22kV vedenie v pôvodnej trase 22kV 
vedenia. Čiže križovania sú dané. Pbč.17,18A,18B-ostáva pôvodný. Pbč.18 sa mení za nový na 
pôvodné miesto starého. 
 
Zakreslený VTL a STL do mapy z vašich podkladov podľa vyjadrenia TD/NS/0688/2021/SI. 

 
5-2/2020-E / Situácia VN kábel Žarnovica : 
- Nedochádza k súbehu ani ku križovaniu s SPP zariadením. 

 
5-3/2020-E / Situácia VN Vzduch 1 : 
- Dochádza k súbehu a ku križovaniu s SPP zariadením. 

1/ pbč.6   (priehradový stožiar) – osová vzdialenosť - 8,2m. 
2/ pbč.10 (priehradový stožiar) – osová vzdialenosť - 11,6m. 
3/ križovanie v poli pbč.10 – pbč.11 pod uhlom 24011/ . 
4/ priblíženie 2x22kV vedenia k VTL plynu v poli pbč.15 – pbč.16 – osová vzdialenosť - 3,4m. 
5/ pbč.16 (priehradový stožiar) – osová vzdialenosť - 8,3m. 
6/ križovanie v poli pbč.18 – pbč.19 pod uhlom 93042/ . 
7/ práce v ochrannom pásme VTL– pbč.6,10,11,12,13,14,15,16. 

 
5-4/2020-E / Situácia VN Vzduch 2 : 
- Dochádza k súbehu a ku križovaniu s SPP zariadením. 

Popísane na výkrese 5-3/2020-E (bod 3,4,5) 
 
5-5/2020-E / Situácia VN Vzduch 3 : 
- Dochádza k súbehu a ku križovaniu s SPP zariadením. 

1/ križovanie v poli pbč.37 – pbč.38 pod uhlom VTL - 83021/  a STL - 73053/. 
2/ križovanie v poli pbč.50 – pbč.51 pod uhlom VTL - 44058/ . 
3/ pbč.50 (priehradový stožiar) – osová vzdialenosť - 10,5m. 
4/ práce v ochrannom pásme VTL– pbč.50. 

 
5-6/2020-E / Situácia VN Vzduch 4 : 
- Dochádza k súbehu a ku križovaniu s SPP zariadením. 

1/ križovanie v poli pbč.55 – pbč.56 pod uhlom VTL - 24024/ . 
2/ pbč.57 (priehradový stožiar) – osová vzdialenosť - 12m. 
3/ križovanie v poli pbč.65 – pbč.66 pod uhlom VTL - 54015/ . 
4/ križovanie v poli pbč.66 – pbč.67 pod uhlom VTL - 62052/ . 
5/ križovanie v poli pbč.67 – pbč.68 pod uhlom VTL - 56040/ . 
6/ práce v ochrannom pásme VTL– pbč.56,62,63,64,66. 
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5-7/2020-E / Situácia VN Vzduch 5 : 
- Dochádza k súbehu a ku križovaniu s SPP zariadením. 

1/ križovanie v poli pbč.75 – pbč.76 pod uhlom VTL - 49035/ . 
2/ križovanie v poli pbč.77 – pbč.78 pod uhlom VTL - 43056/ . 
 

B.4. Technické riešenie : 

1/ 2x22kV zemný kábel NA2XS(F)2Y 3x1x240RM/25 12,7/22kV (č.1464/č.1465) + optický zemný 
 kábel – vývod z rozvodne Žarnovica po    p.b.č.1. Súbeh s existujúcimi 22kV káblami.  
Dĺžka trasy l.č.1464         – 650m vývod z kobky č.02 
Dĺžka trasy l.č.1465         – 664m vývod z kobky č.19 
Dĺžka trasy optický kábel – 552m vývod z VF miestnosti 
Dĺžky 22kV káblov a optického kábla po rozvodni Žarnovica budú upresnené v ďalšom stupni 
dokumentácie (DSP). 

2/ 2x22kV vzdušné vedenie l.č.1464/1465 (p.b.č.1 - p.b.č.86). 
Fázové vodiče - 2x3x122-AL1/20-ST1A 
Samonosný optický kábel (SOK) AFL LD-72DJ6/28 
Podperne body - priehradové oceľové stožiare. Konzoly – usporiadanie (SÚDOK) 
Dĺžka trasy – 10 906m  

3/ 2x22kV vzdušné vedenie l.č.305/305 (p.b.č.1 - p.b.č.4).Zaústenie do spínacej stanice  Nová Baňa. 
Fázové vodiče - 2x3x122-AL1/20-ST1A 
Podperne body - priehradové oceľové stožiare. Konzoly – usporiadanie (SÚDOK) 
Dĺžka trasy – 373m 
Úprava22kV vzdušné vedenie l.č.305 : 
Montáž a znovumontáž fázových vodičov  3x122-AL1/20-ST1A. 
- Dĺžka trasy (p.b.č.4 – p.b.č.5)   – 30m 
- Dĺžka trasy (p.b.č.4 – p.b.č.4A) – 63m 
Úprava 22kV vedení č. 305 (p.b.č.69B – p.b.č.74B). Nové podperné body - priehradové stožiare . 
Montáž fázových vodičov  3x110-AL1/22-ST1A - Dĺžka trasy– 552m 

4/ 2x22kV vzdušné vedenie l.č.398/398 (p.b.č.101 - p.b.č.104). 
Zaústenie do spínacej stanice  Nová Baňa. 
Fázové vodiče - 2x3x122-AL1/20-ST1A 
Podperne body - priehradové oceľové stožiare. Konzoly – usporiadanie (SÚDOK) 
Dĺžka trasy – 364m 

5/ 2x22kV vzdušné vedenie l.č.413/456 (p.b.č.101A - p.b.č.101D). 
Zaústenie do spínacej stanice  Nová Baňa. 
Fázové vodiče - 2x3x122-AL1/20-ST1A 
Podperne body - priehradové oceľové stožiare. Konzoly – usporiadanie (SÚDOK) 
Dĺžka trasy – 357m 

Prepoj l.č.456 (p.b.č.101A - p.b.č.5). 3x122-AL1/20-ST1A  
Dĺžka trasy – 18m 

6/ Úprava 2x22kV vedení č. 413/398. 
 Nové podperné body - priehradové stožiare (usporiadanie súdok). 
 Montáž fázových vodičov  2x3x122-AL1/20-ST1A+zemného lana 51-AL1/30-ST1A : 
 - Dĺžka trasy (p.b.č.100 – p.b.č.101E) – 328m 
 Znovumontáž 2x3x95 AlFe6 : 
 - Dĺžka trasy (117m + 169m = 286m ) 
 

 Montáž fázových vodičov  2x3x122-AL1/20-ST1A+zemného lana 51-AL1/30-ST1A : 
 - Dĺžka trasy (p.b.č.69A – p.b.č.72A) – 514m 
 

 Znovumontáž 2x3x95 AlFe6 - Dĺžka trasy (107m + 46m = 153m ) 
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 - Montáž 22kV.č.398 - 42/7 AlFe –pbč.70A-pbč.70AA - Dĺžka trasy - 56m 
 
7/ Úprava 2x22kV vedení č. 305/456. 
 Nové podperné body - priehradové stožiare (usporiadanie súdok). 
 Montáž fázových vodičov  2x3x122-AL1/20-ST1A. 

- Dĺžka trasy (p.b.č.5 – p.b.č.6) – 114m 
8/ Demontáž : 

Demontáž 22kV vedenia č.305 - (Lano - 3x110/22 AlFe) 
- Dĺžka trasy (p.b.č.4A – p.b.č.6) – 202m 
- Dĺžka trasy (p.b.č.69B – p.b.č.74B) – 552m 
 
Demontáž 2x22kV vedenia č.398/č.413 (Lano-2x3x95 AlFe6) 
- Dĺžka trasy (p.b.č.100 – p.b.č.101E) – 325m 
- Dĺžka trasy (p.b.č.69A – p.b.č.72A) – 514mm 
 

- Demontáž 22kV.č.398 - 42/7 AlFe –pbč.70A-pbč.70AA - Dĺžka trasy - 56m 

B.5. Vplyv na životné prostredie : 

Vzdušná časť 2x22kV vzdušné vedenie na oceľových priehradových stožiaroch 
s usporiadaním vedenia v tvare súdok. Navrhované vedenie vzhľadom na usporiadanie vodičov 
a vzájomnú vzdialenosť vodičov medzi sebou, alebo voči konštrukcii, vylučuje nepriaznivý účinok na 
životné prostredie hlavne z pohľadu ochrany vtáctva. 

V zemnej časti bude projektované elektrické vedenie vyhotovené z izolovaných káblov 
umiestnených v zemi, čím sa vylučuje ich nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 

Počas realizácie stavby bude životné prostredie dočasne zaťažované emisiami a hlukom od 
stavebných prác a stavebných strojov. 

Stavba sa nachádza v CHKO Štiavnické vrchy (Zóna D-II.stupeň ochrany) a Hodrušská 
Hornatina (Zona 0). 

B.6. Bezpečnosť práce : 

Montáž  stavebných objektov sa bude vykonávať v beznapäťovom stave. Je potrebné 
dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci, vrátane vydania „B“ príkazu pre práce na vedení VN a v jeho 
blízkosti. Pred každým začatím prác na vedení je potrebné skontrolovať beznapäťový stav vedenia a 
zaistiť ho skratovaním zo všetkých možných smerov napájania. Otázky zaistenia bezpečnosti pri práci 
sa budú riešiť s Údržbou VN a NN. Všetci pracovníci musia byť poučený o postupe montážnych prác 
a bezpečnosti pri práci, čo potvrdia svojím podpisom v stavebnom denníku. 

Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení ustanovuje 
vyhláška MPSVR č. 508/2009 Z.z. 

Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce pri príprave a vykonávaní stavebných prác 
ustanovuje SÚBP a SBU vo vyhláške č. 147/2013 Z. z. 

Z hľadiska dodržiavania zásad v oblasti bezpečnosti práce pri montážnych prácach a 
prevádzke energetických zariadení je potrebné postupovať v zmysle týchto noriem : PNE 38 0800, 
PNE 38 0801, PNE 38 0804, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3103, STN 34 3108. 

Je potrebné, aby dodávateľ stavby rešpektoval pri prácach Nariadenie vlády SR  
č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
v požadovanom rozsahu. 

Prehliadky a skúšky elektrického zariadenia sa budú vykonávať v zmysle vyhlášky MPSVR č. 
508/2009 Z.z. § 12 a 13.  

Požiadavky na odbornú spôsobilosť (kvalifikáciu) pracovníkov pre činnosť na elektrických 
zariadeniach sú určené vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. Podľa tejto vyhlášky môžu činnosť na 
elektrických zariadeniach vykonávať len odborne spôsobilí pracovníci. Viď vyhlášku. 
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Projektované elektrické zariadenie sa vystrojí bezpečnostnými tabuľkami podľa 
radu noriem STN ISO 3864-1 až - 4. 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození projektovanej elektrickej 
inštalácie: 
 
1. V zmysle zákona č. 124/06 Z.z. sa v tu projektovaných rozvodných elektroinštaláciách 

predpokladajú hlavne nasledovné možné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia:  
a) Možnosť úrazu osôb elektrickým prúdom do 1000 V, nad 1000 V, 
b) Možnosť úrazu osôb nedostatočne zabezpečeným pracoviskom,  
c) Možnosť úrazu osôb nesprávne zabezpečeným pracoviskom,  
d) Možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok,  
e) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok,  
f) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a 

ochranných  pomôcok,  
g) Možnosť úrazu osôb ich pádom,  
h) Možnosť úrazu osôb pošmyknutím sa,  
i) Možnosť úrazu osôb pádom akýchkoľvek predmetov z výšky na ne,  
j) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov,  
k) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov,  
l) Možnosť' úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných 

a technologických postupov,  
m) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok, 
n) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok, 
o) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a 

technologických pomôcok,  
p) Možnosť úrazu osôb nerešpektovaním zostatkového náboja kondenzátorov, alebo indukciou 

napätia z iných zdrojov, zariadení a inštalácii. 
 

2. Nakoľko neodstranitelné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú z REl úplne vylúčiť, ich zníženie, 
alebo obmedzenie pre projektovanú rozvodnú elektrickú inštaláciu sa dosiahne nasledovnými 
spôsobmi a prostriedkami:  
a) Realizovaním projektovaného diela podľa tejto projektovej dokumentácie a v nej uvádzaných a 

citovaných STN.  
b) Realizovaním projektovaného diela len podľa schválených technologických postupov od 

výrobcov osadzovaných zariadení, inštalačných materiálov a aj samotných elektromontážnych 
prác montážnej organizácie, prevádzajúcej tieto práce. 

c) Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č. 508/2009 
Z.z. a ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov. 

d) Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými výrobkami, 
materiálmi a zariadeniami s príslušnými atestmi - zhodou s CE.  

e) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej 
organizácie robiacej montážne práce. 

f) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov 
prevádzkovateľa projektovaného zariadenia. 

g) Realizovaním prvej odbornej prehliadky (revízie) projektovaného REI a neodkladným 
zrealizovaním –  odstránením závad z tejto prehliadky. 

h) Realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok a skúšok - revízií 
projektovaného REI a jeho inštalácie a neodkladných odstránení vyskytnutých závad v nej 
uvedených. 

i) Realizovaním 1. úradnej skúšky, pokiaľ je vyžadovaná príslušnými predpismi a následne aj 
opakovanými úradnými skúškami, vyžadovanými príslušnými predpismi. 
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j) Realizovaním opatrení podľa samostatnej prílohy technickej správy tejto PD "Bezpečnosť 
práce a technických zariadení", ako aj postupov, vyplývajúcich z predchádzajúceho bodu 1.) 
a zahrnutých v prevádzkových predpisoch na montáž, obsluhu, údržbu a prácu na REI. 

k) Realizovaním správne použitých OOP, pracovných pomôcok, a pracovných postupov. 
l) Dodržiavaním bezpečnostných predpisov, vyplývajúcich s platnej legislatívy. 
m) Kontrolou dodržiavania:  

m1. schváleného projektového riešenia diela, 
m2. používania certifikovaných elektrotechnických materiálov a zariadení, 
m3. bezpečnostných predpisov, ako aj bezpečnosti práce a technických zariadení, 
m4. schválených technologických postupov montáží, údržby a prevádzkovania. 
 

3. Neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia v REI je potrebné v pravidelných intervaloch 
vyhodnocovať a v prípade výskytu ich novej, alebo inej formy tieto priebežne dopĺňať a určovať 
ich elimináciu do prevádzkových pravidiel pre REI. 

B.7. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom : 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom nad 1000V, STN EN 61140 (33 2010) : 

5.2 Prostriedky na základnú ochranu 

5.2.2 Základná izolácia (pre navrhované VN vedenie) 
5.2.3 Zábrany alebo kryty (pre VN káblové koncovky ) 
5.2.5 Umiestnenie mimo dosahu ruky (pre  VN vzdušné vedenie, úsekový odpojovač, VN 
koncovky káblovej prípojky na odbočnom stĺpe) 

5.3 Prostriedky na ochranu pri poruche 

5.3.2 Prídavná izolácia (pre VN káblové vedenie) 
5.3.3 Ochranné pospájanie (pre všetky neživé kovové časti na odbočnom stĺpe a TS, vrátane 
ochranných tienení a uzemňovačov) 
5.3.4 Ochranné tienenie (pre VN káblové vedenie) 
5.3.5 Indikácia a odpojenie vo vysokonapäťových inštaláciách a sieťach (nadprúdové, 
skratové a zemné ochrany v napájacej rozvodni ). 
5.3.6 Samočinné odpojenie napájania (vypínačom v rozvodni )  
5.3.9 Odstupňovanie potenciálu (kruhovým uzemnením pre úsekový odpojovač) 

 
B.8. Ochrana pred atmosferickým prepätím : 

Ochrany pred atmosferickým prepätím sa budú zriaďovať:  
- Prechod Vzduch-kábel 
- Na exponovaných úsekoch vedenia po dohode s prevádzkovateľom. 

Z hľadiska ochrany vedenia pred bleskom nemajú byť prechodové zemné odpory zemničov 
stožiarov v poli väčšie než 15 . Za pôvodné uzemnenia a ich stav zodpovedá prevádzkovateľ. 

 

B.9. Ochrana pred koróziou : 
Všetky nepozinkované oceľové súčasti elektrického vedenia sa budú chrániť pred koróziou 

základným a vrchným ochranným náterom. Prúdové spoje sa natrú ochranným tukom. 

B.10. Protipožiarne zabezpečenie : 
Nakoľko sa stavba bude realizovať v beznapäťovom stave a pri montážnych prácach nebudú 

používané horľavé látky zvyšujúce nebezpečenstvo požiaru, nie je potrebné zvláštne protipožiarne 
zabezpečenie stavby. 
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B.11. Zemné práce : 
Zemné práce sa budú realizovať hlavne strojne resp. ručne. Treba dávať pozor aby nedošlo 

k porušeniu inžinierskych sietí. Zemina v ktorej sa budú prevádzať zemné práce, je tretej triedy 
ťažiteľnosti. 

Nekontaminovaná výkopová zemina vykopaná počas výkopových prác sa použije na účely 
výstavby v prirodzenom stave na mieste - na terénne úpravy po dohode s vlastníkom pozemku.  

 
B.12. Odpady : 
 So vzniknutým odpadom sa bude zaobchádzať v zmysle Zákona  79 / 2015 o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŽP SR  371 / 2015 o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch, ktoré upravujú povinnosti a práva pri predchádzaní vzniku odpadov 
a pri nakladaní s odpadmi. 
 Všetky údaje o odpadoch je potrebné uviesť v zmysle Vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovuje 
katalóg odpadov. 
 
Tabuľka odpadov v zmysle horeuvedených vyhlášok a zákonov : 
 
č. druhu odpadu  názov odpadu množstvo kateg. odpadu spôsob likvidácie 
 
17 01 07  betón -  pätky, stĺpy 33 990,0 kg O  zhodnotenie/recyklácia 
17 01 03 keramika - izolátory 1 008,0 kg O zneškodnenie skladovaním 
17 04 05 železo a oceľ - konzoly 3 028,9 kg O  zhodnotenie 
17 04 07 zmiešané kovy 3 086,2 kg O  zhodnotenie 
 
Zdemontovaný materiál: 

Železný materiál a lano sa odvezú do Zberných surovín. Navrhovaná stavba, montážne 
práce neobsahujú PCB látky. 
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C. PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY /POV/ : 

 
C.1. Všeobecné údaje :Viď A.1. - A.2. 
C.2. Členenie :Viď A.5. 
C.3. Rozhodujúce termíny :Viď A.7. 
C.4. Charakteristika staveniska : 
C.4.1. Popis staveniska :Viď B.1. 
C.4.2. Zriadenie staveniska : 

Skládky stožiarov : 
Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu, nebude sa budovať centrálna skládka stožiarov, ale sa 

vybudujú viaceré skládky podperných bodov. Miesta skládok upresní projektant pri odovzdávaní 
stavby. Skládky stožiarov resp. montážneho materiálu musia byť so súhlasom majiteľa 
pozemku ! Predbežne je nutné umiestňovať materiál na pozemky predmetnej obce, resp. 
mesta po vzájomnej konzultácii a upresnení miesta skládky ! 

 

Sklad drobného materiálu : 
Dodávateľ vlastní pojazdný sklad, preto drobný materiál bude umiestnený v ňom. 

Montážna správa : 
Nebude sa zriaďovať. 

C.4.3. Prístupové cesty : 
Stavba sa nachádza z prevažnej časti na poliach a lúkach, časť v lesnom prieseku. 

Podperné body sú v prístupnom teréne pre kolesové vozidlá.  
Stavanie podperných bodov v neprístupnejšom teréne sa bude riešiť za pomoci vrtuľníka 

resp. upravovaním terénu (po postavení sa daný terén upraví do pôvodného stavu) . Jedna sa 
podperné body : 29,30,34,35,38,39,40,41,54,55,56,57,58,62,69,70,70A,71A. 

C.5. Údaje o vypínaní : 
Beznapäťový stav zabezpečí a zaistí SSD, a.s.  

C.6. Údaje o dopravných trasách : 
Materiál potrebný pre stavbu bude dopravovaný kolesovými vozidlami zo skladu SSD,a.s. po 

štátnej ceste Banská Bystrica – Žarnovica – Nová Baňa. 

C.7. Popis postupu prác : 
Stavba môže byť realizovaná po častiach , resp. celá naraz ( z hľadiska stavebného 

povolenia). Všetky stavebnomontážne práce je potrebné previesť podľa vypracovanej dokumentácie. 
Je potrebné dodržiavať technologické postupy s dodržaním bezpečnostných predpisov. Podrobnejšie 
informácie podá projektant vedúcemu stavebnej skupiny pri odovzdaní stavby. 

 
 
 
 
 
 

Vypracoval :Ing. Moravčík Juraj V Žiline  12/ 2022 
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 5.2.8 Odstupòovanie potenciálu

 5.2.5 Samoèinné odpojenie napájania

 5.2.4 Indikácia a odpojenie vo vysokonapä•ových inštaláciach a sie•ach

 5.2.3 Ochranné tienenie

 5.2.2 Ochranné pospájanie
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5.2. OCHRANA PRI PORUCHE:

 5.1.4  Umiestnenie mimo dosah

 5.1.2  Zábrany alebo kryty

 5.1.1   Základná izolácia

5.1. OCHRANA PRI BEŽNÝCH PODMIENKACH-ZÁKLADNÁ OCHRANA:

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM NAD 1000V, STN EN 61140 ( 33 2010 )

VN~3 fáz., ~50Hz, 22kV/sie• s rezonanène uzemneným neutrálnym bodom, STN EN 61936-1

Napä•ová sústava (STN IEC 38/330120):

 NÁMRAZOVÁ OBLAS• : STN EN 50423-1 ( 33 3300): I1
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                        Dåžka trasy p.b.è.1 - p.b.è.4 - 373m 

       NAVRHOVANÉ 2x22kV VEDENIE è.305/305 Montáž 2x3x122-AL1/20-ST1A

                        Dåžka trasy p.b.è.101 - p.b.è.104 - 364m 
       NAVRHOVANÉ 2x22kV VEDENIE è.398/398 Montáž 2x3x122-AL1/20-ST1A
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         Dåžka trasy p.b.è.101-p.b.è.101A - 37m 

        Montáž 2x3x122-AL1/20-ST1A+zemné lano

       NAVRHOVANÉ 2x22kV VEDENIE è.413/398

L.è.305 pbè.4-pbè.5
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Navrhovaný optický kábel v spoloènej rýhe.  Dlžka trasy - 650m
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                        Dåžka trasy p.b.è.101A - p.b.è.101D - 357m 
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