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 Rozšírenie VN vedenia

 13523 - Žarnovica - Nová Baòa :
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PRETLAK  cca 35m

SITUÁCIA VN KÁBEL-ŽARNOVICA

Stavebník:
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 Dåžka trasy káblového vedenia l.è.1465 - 664m

  Dlžka trasy káblového vedenia l.è.1464 - 650m

Navrhovaný 2xVN zemný kábel NA2XS(F)2Y 3x1x240RM/25 12,7/22kV 
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Navrhovaný optický kábel v spoloènej rýhe.  Dlžka trasy - 650m
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413-Ex. 22-AXEKVC(AR)E 3x1x240 AIR BAG
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podrobný bod

polohopis

terénna hrana

šrafy
plot kovový, drôtený

stavba
vjazd, brána

hranica kat. územia

plot kov. s podmurovkou

plot drevený

ohradný múr

ohradný múr s podmur.

plot živý

zábradlie

strom

závora

drevený ståp

transformátor na st.

lampa

hadrant podz.

dopr. znaèka

miestna tabu¾a

studòa

vpus•

šachta kanalizaèná

šachta

šupátko

drevený ståp dvojitý

betónový ståp

priehradový stožiar

Legenda :

budova murovaná
budova drevená

d.

krovie

dvor

záhrada

lúka

lesná pôda

ochranná tyè

kovová tyè

bet. ståp dvojitý

hranica parcely
vnútorná kresba parcely

hranica kat. územia

hranica zast. územia obce

hranica parcely UO

el. vedenie VN podzemné - navrhované

Ex.vedenie NN nadzemné

Ex.vedenie VN nadzemné

Ex.vedenie VVN nadzemné
Ex.vedenie NN podzemné

Ex.vedenie VN podzemné

Chránièka

el. vedenie VN podzemné - existujúce

el. vedenie VN vzdušné - existujúce

el. vedenie VN - ochranné pásmo 

el. vedenie VN vzdušné - navrhované

Výrub

CHKO Štiavnicke vrchy (ZONA D-II.stupeò ochrany)

Hodrušská Hornatina (Zona 0)

VONKAJSIE VPLYVY (STN 33 2000 5-51):vid.Protokol vonkajsich vplyvov

  

 5.3.9 Odstupnovanie potencialu

 5.3.6 Samocinne odpojenie napajania

 5.3.5 Indikacia a odpojenie vo vysokonapatovych instalaciach a sietach

 5.3.4 Ochranne tienenie

 5.3.3 Ochranne pospajanie

 5.3.2  Pridavna izolacia

5.3. PROSTRIE NA OCHRANU PRI PORUCHE:

 5.2.5  Umiestnenie mimo dosah

 5.2.3  Ochranne zabrany alebo kryty

 5.2.2   Zakladna izolacia

5.2. PROSTRIEDKY NA ZAKLADNU OCHRANU:

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM NAD 1000V, STN EN 61140 ( 33 2010 )

VN~3 faz., ~50Hz, 22kV/siet s priamym (nizkoimpedancnym) uzemnenim, STN EN 61936-1

Napatova sustava (STN EN 60038 (330120):

NAMRAZOVA OBLAST ( STN 33 3300) : S ;  STN EN 503 41 ( 2017) : I1, I2

PLYN

Ochranné pásmo plyn

Ochranné pásmo ŽSR

StVPS KANALIZÁCIA

StVPS VODOVOD

ORANGE

TELECOM NEZAMERANÝ PRIEBEH

TELECOM ZAMERANÝ PRIEBEH

km 39,63
VSTUP DO OCHRANÉHO PÁSMA

12 x A4

PRETLAK
KRIŽOVANIE ŽSR km 39,53

DOK ŽSR (geodeticky zamerané)

DK ŽSR (geodeticky zamerané)

ZAB.ZAR.KABEL ŽSR (geodeticky zamerané)

VO, DOO ŽSR (geodeticky zamerané)
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